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[bookmark: _Toc501022976]Általános leírás:
Ajánlatkérő az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában és használatában lévő valamennyi ingatlan és ingatlanrész létesítmény-üzemeltetésére keresi azt a minden szempontból legmegfelelőbb szervezetet, mely a keretszerződés időtartama alatt elvégzi az 
FKF-ingatlanok üzemeltetését, a megelőző karbantartási feladatokat és a javítási-, kisebb felújítási munkákat.

Az FKF Nonprofit Zrt. jellemzően Budapest területén rendelkezik telephelyekkel, de Dunakeszin és Pusztazámoron működik hulladéklerakója, illetve Társaságunknak Balatonfüred, Ráckeve, Zamárdi-felső és Hajdúszoboszló településen is van üdülője.

Főbb funkciók alapján az FKF-ingatlanok az csoportokba sorolhatók:
· kiemelt telephelyek
· hulladéklerakók
· kerületi kirendeltségek (KT-k)
· hulladékudvarok
· aluljárók 
· üdülők
· szolgálati lakások
Az aluljárók BKK Közút Zrt. üzemeltetésében vannak, de a FKF Nonprofit Zrt. helyiségcsoportokban FKF Nonprofit Zrt. által kért eseti munkák elvégzésére is számítani kell. 
A szolgálati lakásokban eseti megrendelés alapján történhet munkavégzés; itt azonban folyamatos üzemeltetési, karbantartási feladattal nem kell számolni.

A telephelyek és az azokon lévő épületek, helyiségek az alábbi főbb csoportokra oszthatók:
· szociális létesítmények (öltözők, vizesblokkok, zuhanyzók, étkezők)
· irodaépület, ügyviteli létesítmények (irodák, tárgyalók, irattárak, tároló helyiségek, és szerver helyiségek)
· szállás helyiségek (munkásszállók, üdülők)
· műhelyépületek (gépjárművek javításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységeket ellátó csarnoképületek, műhelyek)
· raktárak és hidegraktárak (különböző alkatrészek, irodaeszközök tárolására szolgáló épületek, helyiségek)
· üzemeltetéshez szükséges épületek, helyiségek (kazánházak, hő központok, liftgépházak, szerver helyiségek, stb.)
· hulladékudvarok
· kerületi kirendeltségek
· aluljáró helyiségcsoportok

Az épületek, építmények kora 20 és 90 éves között mozog, de vannak néhány éve épített létesítmények is. Az épületek jellemzően építési idejük szerinti szerkezetekkel, technológiákkal készültek. 
Megtalálhatók az ingatlan állományban faházak, kisméretű téglából falazott, vasbeton vázszerkezetű, panelos szerkezetű, acélszerkezetű üvegfalas, könnyűszerkezetes épületek / csarnoképületek, magastetős és lapos tetős kivitelben; illetve több telephelyen konténerek is találhatók.
Az épületek szintszámuk alapján alápincézett, földszintes, legfeljebb öt emelet magasak lehetnek.

Az épületgépészeti és elektromos rendszerek általános technikai szintűek, több telephelyen régi kialakításúak életkorukból adódóan korszerűsítésre, felújításra szorulnak. 

A fűtési rendszerek minden típusa megtalálható: egyedi konvektoros, kombi cirkós, gőz- illetve távfűtés, központi fűtéses, megújuló energiával működő fűtés (hőszivattyú, napkollektor), stb.
Központi fűtések szivattyús kialakításúak, acéllemez és öntöttvas tagos radiátorokkal, lapradiátorokkal. A rendszerek gáz fűtőkészülékről, központi gázkazánokról, vagy hő központon keresztül távhőellátásról üzemelnek.
Az épületekben hőszivattyús, kétcsöves, fan-coil -os hűtő-fűtő rendszerek, több beltéri egységű klímák (VRV rendszer), egyedi split klímák találhatók.

Vízellátás-csatornázás: hagyományos rendszerek, régi és újabb technológiák, anyagok megtalálhatók. (acél, öntöttvas, azbesztcement, PVC, horganyzott acél, réz, többrétegű csövek).
Meleg vízellátás: központi, gázkazánokkal, meleg víz tározókkal, megújuló energiával működő (napkollektor) stb.

Elektromos hálózat: irodai és műhely erőátviteli hálózatok vannak, többnyire régi felújításra korszerűsítésre szoruló rendszerek, kapcsolószekrények, berendezések.

A feladatok tekintetében az épületüzemeltetésen kívül külön szerepel a gyengeáramú hálózat, ezen belül a vagyonvédelmi rendszerek, épületfelügyeleti rendszer, valamint a tűzivíz források és tűzgátló ajtók, tűzoltó készülékek üzemeltetése és karbantartása (Biztonsági Igazgatóság és Informatikai osztály)

Veszélyes hulladékok kezelése:
Vállalkozó és alkalmazott alvállalkozói a tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok napi mennyiségét előírásoknak megfelelően külön gyűjtik és saját maguk elszállítják. 

Veszélyes anyagok és készítmények:
A telephelyeinken tárolt és/vagy felhasznált veszélyes anyagok és készítmények nevét, ezek veszély jeleit és éves mennyiségét a biztonsági adatlapok alapján az FKF Zrt részére be kell jelentenie a Vállalkozónak és alvállalkozóinak előre. 


[bookmark: _Toc501022977]Az üzemeltetési és karbantartási feladatok végzésére, elszámolására vonatkozó előírások, feltételek:
Ajánlattevő az Vállalkozási keretszerződés alapján, havi általány díj ellenében végzett, rendszeres, időközi-, vagy azonnal elvégzendő munkák esetére előírt javítási és karbantartási kötelezettségeit, az előírt általános szakmai szabályok, az FKF Nonprofit Zrt. minőségbiztosítási rendszereink figyelembevételével, valamint az egyes berendezésekre a gyártó által előírt utasítások betartásával köteles elvégezni, és azt dokumentálni.
Ajánlattevő feladata kazánkezelők biztosítása az alábbi telephelyeken:
· Bp. VIII. ker., Alföldi u. 7. sz. alatt 0-24 órás kazánfelügyelet szükséges. 
· A Bp. IX. ker., Ecseri út 8-12, Bp. XV. ker. Károlyi S. u. 119-121., 2039 Pusztazámor külterület 053 hrsz., Bp. XXI. ker. Szállító út. 2. sz., Testvérhegyi út 10/a; Erőd u. 5. szám alatti telephelyeken napi szintű ellenőrzést kell biztosítani.  
· A többi telephely esetében nem szükséges folyamatos felügyelet, erre vonatkozóan nem írunk elő létszámot. 

A feladatteljesítések szerződéses időszakra vonatkozó dokumentálásának formai és tartalmi követelményeit Ajánlattevő javaslata figyelembevételével Ajánlatkérő hagyja jóvá.
Ajánlattevő által megajánlott átalánydíjnak tartalmaznia kell valamennyi, az ingatlan listában szereplő létesítmény elvárható hatékony és ésszerű, folyamatos működéséhez, állagmegóvásához szükséges üzemeltetési és megelőző, illetve előírt időszakos karbantartási, kisebb javítási munkák (lásd később) költségeit. 
Ajánlattevő a munkákat hatályos jogszabályok, rendeletek, vonatkozó szabványok, a gyártmányutasítás és garanciális, szavatossági feltételek szerint végzi.
Ajánlattevő köteles részt venni minden hatósági felülvizsgálaton, ellenőrzésen és ezeken az ellenőrzéseken szakszerűen képviselni Ajánlatkérőt.
Ajánlattevő a szolgáltatásait teljes anyagi felelősség mellett, saját kockázatára nyújtja és felel alkalmazottai, alvállalkozói és egyéb közreműködői tevékenységéért és magatartásáért.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a teljesítési helyen, az Ajánlatkérőnek jogában áll az Ajánlattevőhöz tartozó adott személy(ek) belépését, munkavégzését ideiglenesen vagy véglegesen megtiltani. Továbbá Ajánlatkérőnek joga van az Ajánlattevő munkavállalóit, alvállalkozóit ellenőrizni és amennyiben azokkal szemben kifogása van, úgy indoklással ellátott írásos nyilatkozatával azok haladéktalan cseréjét kérni.

Ajánlattevő szerződéses feladatait a teljesítési helyeken, az Ajánlatkérő tevékenységének, munkájának legkisebb mértékű zavarása mellett végzi. Ha a feladat elvégzése számottevően zavarná a megrendelői tevékenységét, úgy azt az Ajánlattevő a megrendelő munkaidején kívül köteles elvégezni, ezért Ajánlattevőnek fel kell készülnie arra, hogy bizonyos feladatok csak munkaidőn kívül, esti, hétvégi munkavégzés keretében végezhetőek.
Munkaidő utáni, illetve hétvégi eseti munkavégzés esetén nem számolható el sem pótlék, sem kiszállási díj.

Ajánlatkérő a kiírásban szereplő ingatlan listában (1. számú melléklet) felsorolt teljesítési helyek számát, a teljesítési helyek alapterületét, a szerződésben rögzített szabályok szerint egyoldalúan megváltoztathatja. Ebben az esetben az új teljesítési hely esetében a szolgáltatási díj meghatározása átalány díjon történik. Az átalány ár négyzetméterre vonatkozik, így az üzemeltetési terület változása az üzemeltetési árat is változtatja, az üzemeltetett négyzetméter változás arányában.
Új teljesítési hely létesítése esetén Ajánlattevő akkor is köteles a szerződésben rögzített szabályok szerint elvégezni a szükséges üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, ha erre a szerződésbe még nem került módosításra.

Hibabejelentést az Ajánlattevő csak a szerződésben megjelölt, feljogosított személyektől fogadhatja el.

Ajánlattevő köteles a munkavégzés során keletkező hulladékokat elszállítani, és azok minősége szerint a környezetvédelmi előírások betartásával azokat kezelni, továbbá köteles a munkavégzés során keletkezett szennyeződések el és feltakarításáról gondoskodni és a munka befejezésekor a területet tiszta állapotban átadni.

Ajánlatkérő a Keretszerződés teljesítése alatt a teljesítési helyszíneken térítésmentesen szociális helyiségek használatát (WC, mosdó) biztosítja Ajánlattevő számára.
[bookmark: _Toc501022978]Díjazás, munkadíj és anyagelszámolás:
Az átalánydíjas vállalkozói díj tartalmazza a munkadíjon felül, a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges rezsi és segédanyag költségeket, a kiszállási díjat, továbbá a karbantartás során keletkező hulladékok kezelési költségeit, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges vállalkozói háttérszolgáltatások költségeit is, valamint a karbantartások során beépített anyagok árát nettó 10.000,- Ft/egységárig. 
A vállalkozási díj magában foglalja ezen túlmenően az alvállalkozók által teljesített szolgáltatások ellenértékét is. Ajánlattevő alvállalkozói közreműködésre hivatkozással további díjazásra nem jogosult átalánydíjas karbantartás és eseti javítások esetében sem.

Ajánlattevő az átalánydíjas körbe nem tartozó munkákért járó vállalkozói díjának és költségeinek megtérítését az Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján a megajánlott rezsióradíj, a felhasznált anyagok árai felszámításával havonta érvényesíti. 
Az Ajánlattevő által a szerződés keretében teljesített szolgáltatások vonatkozásában felszámított díjak nem térhetnek el a Keretszerződésben, illetve mellékleteiben rögzített díjtételektől.

A nagyobb összegű (teljes, anyagot és munkadíjat tartalmazó nettó javítási költség 100.000,- Ft feletti) és a karbantartások körébe nem tartozó munkák elvégzésére Ajánlatkérő árajánlatot kér az Ajánlattevőtől. 
Ajánlattevő az eseti hibajavításra vonatkozó ajánlatot a közbeszerzésben megajánlott nettó rezsióradíjon kell megadnia TERC VIP GOLD Építőipari költségvetéskészítő rendszerben meghatározott szakipari normatívái alapján, az adott időszakra frissített áradatbázis használatával. Nincs szükség egyeztetésre a rezsióradíjról, mivel az az ajánlat részét képezi. A teljesítés az adott munka sikeres műszaki átadás-átvétellel kerül elfogadásra.

Az Ajánlatkérő által üzemeltetett FM rendszerben történik a karbantartási munkák és javítási feladatok rögzítése és ezen rendszerből generálják a munkalapokat is. 

Az elismert teljesítés alapja a feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan teljesítése, melyet a munkalapon alkalmanként igazol le Ajánlatkérő képviselője. Számlakibocsátás a leigazolt munkalapok alapján havonta lehetséges.
A munkák költségeinek meghatározása során egybeszámítás nem lehetséges.

Azonnali munkavégzést igénylő és eseti hiba javítása esetén, amennyiben a teljes javítási költség (anyag + díj) meghaladta a nettó 100.000,- Ft-ot, úgy Ajánlattevő köteles az adott negyedévben aktuálisan frissített adatbázisú TERC VIP GOLD Építőipari költségvetés készítő programmal készült utólagos árajánlatot benyújtani Ajánlatkérő részére 5 munkanapon belül. A rezsióradíj a rögzített áron kerülhet kalkulálásra, a normák a TERC adatbázisán alapulhatnak.  

Az üzemeltetési feladatok ellátása során felhasznált maximum nettó 10.000 Ft/egységdarab árú segédanyagok díját az átalánydíj magában foglalja. Az 10.000,- Ft fölötti anyagárat az Ajánlatkérő erre kijelölt képviselője a TERC költségvetés alapján ellenőrzi - az eltérés ± 15% lehet. A felhasznált anyagok átlag piaci áron felül nem kerülhetnek meghatározásra. Az üzemeltető 5 % anyagigazgatási díjat számolhat fel.  

Ajánlattevőnek tudomásul kell venni, hogy az eseti javítási, kisebb felújítási munkákat Ajánlatkérőnek joga van mással elvégeztetni

Az üzemeltetési feladatok ellátása során felhasznált nettó 10.000,- Ft/egységdarab árat el nem érőanyagok, segédanyagok díját az átalánydíj magában foglalja.

A nettó 100.000,- Ft teljes javítási összeget meghaladó eseti munkák összegét és a nettó 10.000,- Ft/egységdarab meghaladó anyagárat Ajánlatkérő a tárgyhónapot követő hónapban fizeti meg Ajánlattevő részére az átalánydíjon felül.

A beépített anyagokról Ajánlattevőnek teljesítmény nyilatkozatot, illetve beépített berendezésekről, szerelvényekről a jogszabály szerinti dokumentációját (garancia jegy, stb. üzembe helyezési jkv., magyar nyelvű használati utasítás, stb.), a beépítést követő 5 napon belül átadnia Ajánlatkérő részére.

Karbantartás hiányból vagy nem megfelelő karbantartásból adódó hiba javítását külön nem lehet elszámolni.

Kiszállási díj sem átalánydíjas üzemeltetési, karbantartási tevékenység, sem eseti javítási munkaesetében sem számolható el.
[bookmark: _Toc501022979]Ügyelet, hibaelhárító szolgálat
Az ingatlanok folyamatos üzemeltetése érdekében az Ajánlattevőnek 0-24 órás ügyelet, illetve hibaelhárító szolgálatot kell biztosítania Ajánlatkérő tulajdonában és használatában lévő ingatlanokra vonatkozóan.  (2/b. sz. melléklet)

A beavatkozást igénylő hibákat és az intézkedés kérését az Ajánlatkérő kijelöl képviselője (munkaidőn belül Ingatlan Üzemeltetési osztály, munkaidőn túl Készenléti szolgálat) munkaidőben FM-rendszeren keresztül kapja meg a bejelentőtől. 
Munkaidőn túl vagy hétvégén az Ajánlatkérő kijelölt képviselője a javítási igényt Ügyelet felé telefonon (Ajánlattevő által meghatározott ügyeleti telefonszámon), illetve FM-rendszeren keresztül küldi meg az Ajánlatadó részére sürgősség megjelölésével. 

A hibajavítási munkákról dokumentálása az Ajánlatkérő által üzemeltetet FM rendszerben történik, amely a bejelentéstől a hibaelhárításáig, ellenőrzéséig tartalmazza a hibajavításra vonatkozó információkat.
A hibaelhárító szolgálatnak a hibajelzést követően: 
· rendkívüli, azonnali beavatkozást igénylő munkák esetében a bejelentéstől számított 2 órán belül el kell kezdeni a hiba elhárítását
· eseti és gyors beavatkozást igénylő, de a folyamatos üzemet nem veszélyeztető hibák esetében a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül (24 órás hiba)
· egyéb esetekben maximum a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül a helyszínen kell lenni és ott meg kell kezdeni a hibaelhárítást. 
Azonnali beavatkozást igénylő hibának minősül (2 órán belül el kell kezdeni a hiba elhárítását):
· áramellátás
· csőtörés, dugulás, vízellátás
· épület biztonságot veszélyeztető esemény
· tűzvédelmi és biztonságtechnikai rendszerhibák
· szerver klíma
· kazán hiba (ha egy darab kazán van)
· fagyveszély
· hűtés, fűtés rendszer teljes leállása vagy olyan szintű meghibásodása, amely már nem elégíti ki a munkahelyek jogszabály szerinti minimális egészségügyi követelményeit
· biztonsági világítás hiánya
· súlyos sérülés kockázatát jelentő balesetveszély.
24 órás hibának minősül:
· világítás meghibásodása,
· balesetveszély elhárítása,
· légtechnika,
· fűtés, hűtési rendszer részleges leállása,
· felvonó és emelő berendezések meghibásodása,
· automata nyílászárók, kapuk meghibásodása,
· sorompó meghibásodása.
3 munkanapos hibának minősül:
· minden egyéb, az előző kategóriákba nem sorolt hiba (építészet, gépészet, stb.)



Halasztott elhárítású hibának minősül:

Egyes halasztható javítások vagy munkák elvégzését Ajánlatkérő karbantartási időpontra, vagy a soron következő eseti javítás időpontjára is előírhatja. Ebben az esetben Ajánlatkérő írásos megrendelésében a teljesítés határidejét az előzőeknek megfelelően szerepelteti.

Ajánlattevő a hibaelhárítás megkezdésétől számítva a hiba elhárításáig időben megszakítatlanul, folyamatosan köteles végezni a hiba elhárításának folyamatát. A hibaelhárítási folyamat indokolatlan megszakítása hibás teljesítésnek minősül.

Az Ügyeletet / hibaelhárító szolgálatot olyan szakképesítéssel és megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező embereknek kell ellátniuk, akik a főbb üzemeltetési szakmában (villanyszerelő, víz-, gázszerelő, általános épületlakatos stb.) megfelelő szakmai képesítéssel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, képesek kreatív módon, a váratlanul felmerülő problémák önálló megoldására. 
A hibaelhárító szolgálat munkatársainak a szolgáltatási helyeken egységes, tiszta, Ajánlattevő céglogójával és fényképes azonosítóval ellátott munkaruhában kell megjelennie. A munkavégzés során a MSZ 1585 szerint kell eljárni.
A hibaelhárító szolgálatban résztvevő szakembereknek a munkába állás előtt bemutatásra kerülnek a telephelyek és emellett Ajánlatkérő részéről tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban kell részesülniük.

Ajánlattevő köteles saját költségén a hibaelhárító szolgálatot felszerelni mindazon eszközzel, és anyaggal, amellyel képesek a teljesítési helyen várhatóan előforduló hibák elhárítására, kijavítására. A hibajavítás során felhasznált és beépített nettó 10.000,- Ft/egységár feletti anyagok külön elszámolhatóak.

Az Ajánlatkérő nem ír elő állandó jelenlétet egyik helyszínen sem, ezért nem biztosít az Ügyelet részére kizárólagos használatú helyiséget. 

Amennyiben a hiba kijavítása bármely oknál fogva csak ideiglenes jelleggel lehetséges, úgy a műszaki megoldásról Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni kell.
Ajánlattevő javaslatát is figyelembe véve Ajánlatkérő jogosult és köteles dönteni a végleges megoldásról, mely alapján Ajánlattevőnek a legrövidebb időn belül gondoskodnia kell a hibaelhárításáról. 
Az ideiglenes javítás tényét, annak okát Ajánlattevő a Munkalapon köteles feltüntetni.
[bookmark: _Toc501022980]A munka minősége, ellenőrzése, értékelése
Ajánlattevő a meghatározott Szolgáltatásokat köteles I. osztályú (illetve az adott szolgáltatás jellegéből adódóan azzal ekvivalens, a legmagasabb minőségi besorolásnak megfelelő) minőségben hiba és hiánymentesen elvégezni. Ettől eltérő minőségben történő teljesítést Ajánlatkérő nem fogad el. A szolgáltatásoknak és a felhasznált anyagoknak, termékeknek meg kell felelniük a jogszabályi követelményeknek, valamint a termékekre, a szolgáltatások teljesítésére vonatkozó szabványokban, műszaki előírásokban foglaltaknak.

Ajánlattevő köteles a minőségi kifogást haladéktalanul megvizsgálni, és a hibás teljesítés kijavítása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul, legfeljebb a kifogás vételétől számított 24 órán belül megtenni, ennek keretében:
· újból teljesíteni a szolgáltatást,
· technológiai változást eszközölni,
· a nem megfelelő anyagot vagy alkatrészt megfelelőre cserélni,
· a szolgáltatást végző személy(ek) helyett más személy(eke)t kijelölni.

Előzőekben körülírt, a hibás teljesítés kijavítása keretében Ajánlattevő további vállalási díjra, vagy egyéb költségtérítésre, semmilyen jogcímen nem jogosult. 

Olyan minőségi kifogás/hiba kijavítási késedelme esetén, amelyre figyelemmel a Megrendelőnél élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető, vagy egyéb súlyos hátránnyal járó működésbeli probléma lép fel, és a késedelem a Vállalkozónak felróható, a minőségi kifogás Megrendelő általi jelzését követő 24 óra eredménytelen elteltével (amennyiben a hibás teljesítés kijavítására nem került sor) a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
[bookmark: _Toc501022981]Karbantartási terv
Ajánlattevő köteles minden negyedévet megelőző hónap 15. napjáig megküldeni a heti bontású karbantartási ütemtervet. Az Ajánlattevő által készített karbantartási tervet Ajánlatkérő hagyja jóvá, és karbantartás ez alapján történik.

A karbantartási terv tervezetét a 9. számú melléklet tartalmazza. Ebben szerepelnek a telephelyek adatai, épületelemek és a gépészeti berendezéseinek listája.

Továbbá Ajánlattevő feladata az elavult, gazdaságtalanul működő, hibás eszközök és rendszerek felújítására, cseréjére vonatkozó javaslattétel Ajánlatkérő részére; illetve Ajánlattevő a szakmai tapasztalatai, az FKF Nonprofit Zrt. ingatlanairól megszerzett műszaki ismeretei alapján 3 éves szakági bontású felújítási terv javaslatot köteles készíteni a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül.

Ajánlattevőnek a Vállalkozási Szerződés első 3 hónapja alatt fel kell mérnie és aktualizálnia az 2/b. számú mellékletben szereplő teljesítési helyeken található, a létesítmény-üzemeltetéssel érintett berendezéseket, fogyasztási pontokat és minden közüzemi működéssel kapcsolatos berendezést. A felmérés alapján a karbantartási terv aktualizálandó, illetve a műszaki berendezések listája az üzemeltetés során folyamatosan frissítendő.

A teljesítési helyeken Ajánlattevőnek üzemeltetési naplót kell vezetnie a szerződés kereteibe tartozó gépekre, berendezésekre vonatkozóan. 

Ajánlattevő a Munkalapokat az FM rendszerben tölti ki, de az elvégzett munkákat tartalmazó Havi összesítőket köteles megküldeni Ajánlatkérő részére a tárgyhót követő 5. munkanapig.
[bookmark: _Toc501022982]Személyi feltételek:
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott feladatok ellátásához jogszabályokban előírt hatósági engedélyekkel, valamint megfelelő számú, és szakképzettségű, a felhívásban rögzítettek szerinti, a feladatok ellátására alkalmas szakemberrel.

[bookmark: _Toc501022983]Szerszámok, gépek és eszköz feltételek:
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell megfelelő számú és minőségű szerszámmal, és géppel, ami a szerződésből eredő feladatának első osztályú minőségben, határidőre történő elvégzését garantálja.


[bookmark: _Toc501022984]Épületgépészeti és energetikai rendszerek, telken belüli közművek üzemeltetése és karbantartása:
Az FKF Nonprofit Zrt. telephelyein lévő épületek, építmények gépészeti és energetikai rendszereinek üzemeltetése és karbantartása során is a hibák kialakulásának megelőzése a cél.

A megelőző karbantartási tevékenység során Ajánlattevő a tevékenységét úgy köteles végezni, hogy annak eredményeként minimálisra csökkenjen a váratlan meghibásodási lehetőségek száma, illetve az általuk okozott károk, illetve az üzemi állásidő mértéke.

Ajánlattevő feladata a hűtő-, fűtő- és szellőző berendezések optimális és energiatakarékos beszabályozása és a beszabályozott értékek folyamatos figyelemmel kísérése az FKF Nonprofit Zrt. által előírt karbantartási gyakoriságok keretén belül.

Az időszakos karbantartások igazolására Ajánlattevő köteles dátumozott karbantartási címkével a következő berendezéseket ellátni:

· klímaberendezések (kül- és beltéri egységei) (gépészeti üzemeltetésnél)
· folyadékhűtők (gépészeti üzemeltetésnél)
· hőszivattyúk (gépészeti üzemeltetésnél)
· fan-coil -ok (gépészeti üzemeltetésnél)
· légfüggönyök (gépészeti üzemeltetésnél)
· légkezelő gépek(gépészeti üzemeltetésnél ) 
· ivóvíz szűrők (általános üzemeltetésnél)
· kazánok (általános üzemeltetésnél)
· elektromos kapcsolószekrények
· napkollektorok (gépészeti üzemeltetésnél)
· diesel áramfejlesztő (gépészeti üzemeltetés)

A berendezéseken csak egy érvényes címke lehet - a régi lejárt címkét az Ajánlattevő köteles eltávolítani.
Ajánlattevő feladata a telephelyeken a fűtés fűtési időszakban, illetve a meleg vízellátás folyamatos biztosítása.
A fűtés programozottan történik, figyelembe véve az egyes egységek munkaidejét, valamint a heti pihenőnapokat. Munkaidőn kívüli időszakban, hétvégén, ünnepekkor csak temperáló fűtés megengedett, melynek hőmérsékletét egyedileg határozza meg az FKF Nonprofit Zrt. 

Az FKF Nonprofit Zrt. minden év november 15 – március 15 közötti időszakban un. „Téli Munkarend”-ben dolgozik, melynek során különböző téli munkarendre vonatkozó fokozatok kerülnek elrendelésre. Ez befolyásolja a fűtés, illetve meleg víz készítés rendjét. A fűtés és meleg víz készítés rendje az akkori helyzetnek megfelelően kerül módosításra.

A nyári időszakban, április 15 – október 15. közötti időszakban csak meleg vízkészítés a feladat a telephelyeken. Kivétel ez alól a fűtési elő és utószezon, amikor az időjárás függvényében előfordulhat a fűtés szükségessége. Ilyenkor a helyi igényeknek megfelelően, egyedi mérlegelés, illetve elrendelés alapján történik meg a fűtés beindítása ott, ahol az indokolt.

A nyári időszakban a hűtés, ahol lehetséges, programozottan történik és folyamatos.
A nyári időszakban a meleg víz előállítása programozottan történik, mindenkor figyelembe véve a telephelyi igényeket mind létszám, mind időpont tekintetében. 

Egyedi többletigény merülhet fel hétvégeken, illetve különböző fővárosi rendezvények esetében, amikor a telephelyek ambuláns szolgálatot teljesítenek. Ekkor a feladatot egyedileg kell megoldani, egyedi megrendelés szerint.

A Hulladék Hasznosító Mű (HUHA- Bp. XV. ker., Mélyfúró u. 10-12.) évenkénti karbantartási leállása során (általában 1-2 napra) 2 db háromfázisú aggregátor biztosítása szükséges.

A telephelyekre általános üzemeltetési rendet meghatározni nem lehet. Mindenkor igazodni kell a telephelyi igényekhez, viszonyokhoz, s a feladatot az energiatakarékosság, valamint a szolgáltatás maximális teljesülése mellett kell elvégezni. Ezért a kialakult programok az igényekhez igazodva folyamatosan módosításra kerülnek.

A karbantartási és javítási feladatokat az egyes berendezések kezelési útmutatóit (gépkönyvek) figyelembe véve kell végezni. Az útmutatók (gépkönyvek) rendelkezésre állnak; Ajánlattevő részére a szerződéskötést követően átadásra kerülnek.
[bookmark: _Toc501022985]Épületfelügyeleti rendszer leírása:
A gépészeti berendezések üzemeltetésével összefüggésben az FKF Nonprofit Zrt. épületfelügyeleti rendszerét is üzemeltetni és karbantartani szükséges.

Az épületfelügyelet azon érzékelők, beavatkozók, szabályozók, automatika elosztók, szoftverek és számítógépek együttese, amellyel a mögötte lévő gépészetet intelligens módon lehet üzemeltetni. Az FKF Nonprofit Zrt. telephelyein az elmúlt két évtized során a kazánok működtetése és ellenőrzése, szabályozása érdekében kiépült egy ilyen rendszer.

Az épületfelügyeleti rendszer a mai követelményeknek megfelelő gépészeti karbantartáshoz nélkülözhetetlen. Használata folytonos, a keletkezett hibákat csak ezen keresztül lehet időben felfedezni és javítani.
Gépészeti szempontból a legfontosabb tevékenység az azonnali hibaelhárítás a felügyeleti rendszer jelzései alapján. Például: érkezik egy hibaüzenet, hogy egy fűtési körben lévő víz hőmérséklete az előre beállított minimumnál hidegebb, akkor azonnal meg lehet vizsgálni az okát és elhárítani a hibát (pl. a kazán az indítás ellenére nem gyújtott be). A legfontosabb helyeken vannak olyan érzékelők, amelyek alapján nyomon követhetőek a folyamatok.
A rendszernek jelentős szerepe van továbbá az energiatakarékos üzemeltetésben is: időprogramok alkalmazásával csak a feltétlenül szükséges napszakokban kell energiát használni az épületek komfort szintű működtetéséhez, a többiben elegendő a csökkentett üzem. De igaz ez a hétvégékre, illetve az olyan napokra is, amelyeken munkaszüneti nap van. Ezeket az időprogramokat bármikor lehet módosítani az igényeknek megfelelően. 
A webszerveres szabályozókból kettő (Testvérhegyi út, Szállítók útja) gázfogyasztás korlátozó funkciókat is ellát. Ez segít optimalizálni a lekötendő gázmennyiséget, illetve elkerülni a túlfogyasztást, aminek jelentős anyagi következményei lehetnek.

A múltbéli folyamatok elemzéséhez rendelkezésre állnak trendfigyelő funkciók. Nyomon lehet követni például egy előremenő fűtési víz hőmérséklet értékének alakulását vagy valamilyen gép ki és bekapcsolt állapotának időtartamát.

A telephelyeken alkalmanként gépészeti átalakítások történnek. Ezeket le kell követni a felügyeleti rendszeren. A hardveres kiegészítéseken kívül a szabályozókban működő programokat módosítani kell. Ezeket célszerű a már meglévő programozói környezetből kiindulva elkészíteni.

Az épületfelügyeleti rendszer számos alkotórészből áll. Rendszeres karbantartása szükséges, mert ezen alapszik a gépészet működtetése.

FKF Nonprofit Zrt. épület-felügyeleti rendszer részei 
0. 13 telephelyen 37 elosztóban 54 szabályozó programkártyákkal (4 új telephellyel bővülni fog a jelenlegi rendszer)
0. telephelyenként terepi busz/IP kommunikációs eszközök
0. az elosztókban I/O modulok, gyenge és erősáramú berendezések az adott gépészetnek megfelelően
0. a szabályozók kijelzővel ellátottak vagy külön kijelző van felszerelve az elosztóra
0. nagy mennyiségben érzékelők (hőmérséklet, nyomás), beavatkozók 
(pl. szelepmozgató motorok)
0. előző pont teljes kábelezése a szekrényekig hőközponton vagy kazánházon belül
0. a szabályozókban lévő - adott gépészetre adaptált - egyedi működtető programok
0. 1 felügyeleti számítógép (hardver+szoftver+adatbázis )
55 db grafikus ernyőképen ezernél több adatpont megjelenítés
0. 2 station szoftver

A felügyeleti számítógép az Alföldi utca kazánházában kapott helyet. 
Itt (illetve jelenleg a 2 db station számítógépen is) lehet állítani a paramétereket, kézi üzembe tenni adatpontokat, hibaüzeneteket értékelni, trendeket készíteni stb. 
Minden telephelyen egy terepi busz / IP alapú kommunikációs eszköz található. A terepi buszon vannak összekötve a szabályozók, ahol egynél több van. A kommunikációs eszközök IP felületétől a felügyeleti számítógép IP felületéig terjedő adatátvitel FKF hatáskör. Ugyanígy a terepi busz kábelek azon részei, amelyek pl. épületeket vagy épületrészeket kötnek össze egy adott telephelyen belül. 

A szabályozók között van 3 db, amelyek webszerveres felépítésűek. Mivel ezek teljesen új generációhoz tartoznak és a belső hálózatról egy böngésző programmal közvetlenül elérhetők grafikus felületen, nincsenek a felügyeleti rendszer alá felvéve. Önmaguk is egy-egy mini felügyeletet képviselnek. A háromból kettő gázfogyasztás korlátozási funkciókat lát el, a harmadik klíma szabályozást.
A távfelügyeleti rendszer jelenleg korszerűsítés alatt van. 
[bookmark: _Toc501022986]Közművezetékek:
Az ingatlanokon belüli és épületen kívüli közművezetékek:
· vízvezetékek: ivóvíz, technológiai víz, tűzi víz
· gázvezetékek: kisnyomású, középnyomású-, nagyközép-nyomású-, nagynyomású vezetékek, gáznyomás-szabályzók
· csatorna-rendszerek: szennyvíz, csapadékvíz-csatorna, 
· közmű műtárgyak (aknák, tározók, stb.) 
· tűzi-vízvezetékek és tűzcsapok üzemeltetése, karbantartása – Külön leírás szerint.
· környezetvédelmi műtárgyak üzemeltetése, karbantartása – Külön leírás szerint.
· elektromos hálózat: fölkábelek, légkábelek, tartóoszlopok, transzformátorok, térvilágítás

A karbantartása során az alábbi feladatok elvégzése szükséges 
· tisztítás
· ellenőrzés
· biztosítani kell a csővezetékek meghibásodásának bemérését (pl.: kamerás ellenőrzéssel).
· biztosítani kell a villamos berendezések kábelek meghibásodási helyének bemérését. 
[bookmark: _Toc501022987]Gépészeti rendszerek általános leírása:
· A szociális, iroda, műhely, raktár, garázs, gépjárműmosó épületekben és építményeken kívüli, fogyasztói közmű hálózatokon (víz, csatorna, elektromos, gáz és fűtési vezetékek) folyamatos működésének fenntartása, karbantartása, hibák javítása.
· Hőközpontok, kazánházak, légkezelő gépek, szellőző-berendezések, liftek és klímák üzemeltetése.
· Gázkazánok, gázkonvektorok üzemeltetése, karbantartása, időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése, felmerült hibák javítása.
· Levegő vezetékek és légtartályok üzemeltetése, időszakos kazán biztosi szemlére való felkészítése, hatósági engedélyek meghosszabbíttatása.
· megújuló energiával működő ( napkollektor, hőszivattyúk)
[bookmark: _Toc501022988]A kazán általános karbantartása:
· Munkavégzés módja: folyamatos karbantartás, nyomáspróba minimum a fűtés indításakor
· mechanikus részek karbantartása, a mozgást végző alkatrészek felülvizsgálata, működőképességük ellenőrzése, tisztítása, zsírozása, gázrendszer tömörségének ellenőrzése.
· külső mechanikai átvizsgálás
· torlasztó tárcsa, lángterelőkúp tisztítása, beállítása, méretek ellenőrzése, szükség szerinti után állítása, gázszűrő szükség szerinti tisztítása mágnes szelepek működésének és tömörségének vizsgálata
· nyomás szabályzók ellenőrzése, szükség szerinti után állítása
· levegő perdítő elemek tisztítása, beállítása
· gyújtóégő, szerelvények, nyomáskapcsolók próbája
· villamos berendezések karbantartása, az égőt vezérlő automatika működésének ellenőrzése, a biztonsági előírásoknak megfelelő programidők bemérése
· mágnesszelepek nyitási sorrendjének ellenőrzése
· gyújtóelektródák beállítása, gyújtó- szikra ellenőrzése
· végálláskapcsolók, külső reteszek próbája
· hőfok + termosztát kapcsoló összhang ellenőrzése
· a lángérzékelő üzembiztonságának felülvizsgálat
· állító motor próbája
· vezérlőpult karbantartása, teljes próbája
· melegüzemi felülvizsgálat, beszabályozása
· a tüzelőberendezés tüzeléstechnikai szempontból történő felülvizsgálata, szükség szerinti után állítása
· az üzemeltetéshez szükséges gáznyomás beállítása, a beállított értékek rögzítése
· a tüzelőberendezés lángképének beszabályozása, az általa kiszolgált egységnek megfelelően
· az égéshez szükséges gáz-levegő, arány finombeállítása, távozó füstgázhőmérséklet bemérése, CO2, CO mérés, korom, hatásfok mérés, a mért adatok rögzítése
· az égő által kiszolgált egység és az égő üzemének együttes vizsgálata, a további biztonságos üzemeltetéshez szaktanácsadás
[bookmark: _Toc501022989]Fűtés általános karbantartása:
· Munkavégzés módja: fűtés indításakor
· tömörségi próba egyedi fűtések esetében
· tömörségi próba, távfűtés esetében a szolgáltatóval egyeztetve
· a rendszer szelepeinek ellenőrzése, beállítása
· tágulási tartály ellenőrzése
· a rendszerhez tartozó szivattyúk ellenőrzése
· szabályzó automatika ellenőrzése
· forró víz tárolók ellenőrzése, vízkő mentesítése, szükség esetén a fűtőszál cseréje
· csatlakozások után húzása
[bookmark: _Toc501022990]Szivattyúk általános karbantartása:
· egyenletes járás ellenőrzése
· csapágyzörej ellenőrzése
· rezgésvizsgálat
· tömítések ellenőrzése 
· feszültség ellenőrzése
· motorvédő kapcsoló ellenőrzése

[bookmark: _Toc501022991]Vízmelegítő/bojler általános karbantartása:
· szivárgás ellenőrzése
· fűtőszál működés ellenőrzése
· kontrol lámpa ellenőrzése
· biztonsági szelep ellenőrzése (bekötése)

[bookmark: _Toc501022992]Víz-csatorna általános karbantartása:
· vízszűrők tisztítása
· csapok, szaniterek ellenőrzése, vízkő mentesítése
· csepegések, szivárgások ellenőrzése megszüntetése
· lefolyóhálózat ellenőrzése, tisztítása
· vízlágyítók ellenőrzése, tisztítása, feltöltése
· A tűzi-vízvezetékek és tűzcsapok karbantartása és ellenőrzése
[bookmark: _Toc501022993]A klímák és légkezelők karbantartásának leírása:
Feladat meghatározása: Klímagépek, szellőző-berendezések, légkezelők és a kapcsolódó berendezések karbantartása
Munkavégzés módja: negyedéves helyszíni ellenőrzés

Split klímák:
· szűrők tisztítása
· rendszer tömörségének ellenőrzése
· üzemi nyomásviszonyok ellenőrzése
· kapcsoló szekrények ellenőrzése
· elektromos csatlakozások ellenőrzése
· feszültség és áramfelvétel mérés, jegyzőkönyvezés
· cseppvíz elvezetés ellenőrzése, javítása, szivattyúk tisztítása, szifonok feltöltése
· kültéri egység kondenzátorainak tisztítása
· szabályzó és védelmi berendezések ellenőrzése
· kondenzátor ventilátorának ellenőrzése
· nyomáskapcsoló ellenőrzése
· hő kioldó beállításainak ellenőrzése
· csövezés rögzítésének ellenőrzése
· hang és zajszint ellenőrzése
· üzemi és hibajelzések próbája
· hőszigetelések ellenőrzése
· befújt levegő hőmérséklet mérése 
Fan-coilok:
· Csapágymelegedések ellenőrzése
· Általános ellenőrzése szemrevételezése
· hőcserélők ellenőrzése, tisztítása
· szűrők tisztítása, szükség esetén cseréje
· vízcsatlakozások tömítettség ellenőrzése
· elektromos csatlakozások után húzása
· termosztát, szabályozó szelep működés ellenőrzése
· hűtési-fűtési hálózat ellenőrzése
· ventilátor ellenőrzése
· hang és zaj mértékének az ellenőrzése
· Ékszíjfeszesség ellenőrzése, beállítása
· Motor teljesítményfelvétel ellenőrzése
· Hő kioldó helyes beállításának ellenőrzése
· Áramlásjelző kapcsolók működésének ellenőrzése
· Szűrők tisztítása, cseréje
· Hőcserélők tisztítása
· Kondenzvíz elvezetés ellenőrzése tisztítása
· tömörségi próba, légtelenítések elvégzése

Hűtőkör:
· Hűtőkompresszor áramfelvételének ellenőrzése
· Hő kioldó helyes beállításának ellenőrzése, beállítása
· Presszosztátok helyes beállításának ellenőrzése, beállítása
· Túlhevítési hőmérséklet ellenőrzése, beállítása
· Hűtőközeg töltet mennyiségének ellenőrzése, utántöltése
· Teljesítmény szabályzó mágnes szelep ellenőrzése
· Teljesítményszabályozó berendezés működésének ellenőrzése
· Hűtőkompresszorok alátámasztásának, rögzítésének ellenőrzése
· Hűtőközeg-vezetékek rögzítésének ellenőrzése, javítása szükség szerint

Szabályozás:
· Szabályozórendszer működőképességének ellenőrzése
· Parancsolt értékek beállításának ellenőrzése
· Határolók működőképességének ellenőrzése
· Vezérlés
· Elektromos berendezések és elemek sorkapcsainak, csatlakozásainak után húzása
· Hibajelző áramkörök és kijelzések ellenőrzése
· Motorok indításának ellenőrzése, beállítása
Ventilátorok:
· Csapágymelegedés ellenőrzése 1 órás folyamatos üzem után.
· elektromos csatlakozás ellenőrzése
· feszültség és áramfelvétel mérése, jegyzőkönyvezése
· állapot szemrevételezése, felfüggesztések, rögzítések ellenőrzése
· tisztítás
· ventilátor lapátkerék ellenőrzése
· rezgésmentes futás ellenőrzése, javítása
· Csapágyzsírzás szükség szerint
· Csapágy csere szükség szerint
· Ventilátorékszíj feszességének ellenőrzése, beállítása
· Meghajtómotor teljesítmény felvételének ellenőrzése, beállítása
· Hő kioldó helyes beállításának ellenőrzése, beállítása
· Összlégmennyiség mérése szükség szerint

Légkezelők, elszívók, leválasztó berendezések:
· légszűrők tisztítása
· üzemi nyomásviszonyok ellenőrzése
· feszültség és áramfelvétel mérése 
· cseppvíz elvezető ellenőrzése
· automatika, hőkioldó és védelmi berendezések ellenőrzése
· vízszivárgás ellenőrzése
· hőcserélő évi fertőtlenítése
· szivattyúk és szabályzó szelepek ellenőrzése
· nyomásmérő ellenőrzése
· frekvenciaváltó ellenőrzése
· csapágyak ellenőrzése, kenése, rezgésdiagnosztikai vizsgálat elvégzése, csapágycsere szükség szerint
· ventilátor ellenőrzése és kenése
· motor ellenőrzése
· ékszíj ellenőrzése, állítása, tisztítása
· hang és zajszint vizsgálata
· hőszigetelések ellenőrzése
· vezérlők reteszek ellenőrzése
· légcsatornák tömítettségének ellenőrzése
· Hőcserélők tisztítása szükség szerint
· Fagyvédelem ellenőrzése
· Δp kapcsolók ellenőrzése
· zsaluk, zsalu mozgatók ellenőrzése

Hűtőgépek karbantartásának leírása:
· tavaszi indításkor a rendszer feltöltése vízzel (ahol nem glikolos a rendszer)
· őszi leálláskor a víz leeresztése
· olajnyomás, olajvizsgálat, szükség esetén csere
· mágnes szelep, expanziós szelep ellenőrzése
· áramláskapcsoló ellenőrzése
· téli üzem, fagyálló fagypont vizsgálat, fagyvédelem ellenőrzése, ahol nem vízzel van feltöltve
· vizes hűtőregiszter, tisztítása
· biztonsági berendezések beállítása
· elektromos csatlakozók után húzása
· töltetszivárgás ellenőrzése
· teljesítmény mérés, kompresszor áramfelvétel mérése max. terhelésnél
· elpárologtató fűtés ellenőrzése
· manométerek ellenőrzése
· folyadékhőmérséklet mérése, jegyzőkönyvezése
· kapcsolószekrények ellenőrzése illetve tisztítása
· kapcsolók és nyomógombok, optikai és akusztikai kijelzők ellenőrzése
· sorkapocs és csavarkötések után húzása
· vezérlés ellenőrzése
· túláramvédők beállítása
· léghűtésű kondenzátor ellenőrzése illetve tisztítása
· ventilátor motor védelme, áramfelvétel ellenőrzése
· motor kenés, ékszíjfeszesség beállítása, szükség szerint cseréje
· ventilátorok fokozatkapcsolása, illetve fordulatszám szabályozás
· hőcserélők, légszűrők tisztítása
· szivárgás vizsgálata
Légfüggönyök karbantartásának leírása:
Általános ellenőrzés szemrevételezéssel, tömörségi próba, légtelenítések elvégzése
Szabályozás:
· Érzékelő hitelességének ellenőrzése, után állítása
· Szabályozó működőképességének ellenőrzése
· Parancsolt érték skála hitelességének ellenőrzése, után állítása
· Határolók működésének ellenőrzése, beállítása
· Szabályozószelepek működésének ellenőrzése, beállítása és szükség szerinti beszabályozás
· Szabályozózsaluk működésének ellenőrzése, beállítása és szükség szerinti beszabályozás
· Analóg kimenetek ellenőrzése
· Beavatkozó szervek működésének ellenőrzése
Vezérlés:
· Reteszfeltételek működésének ellenőrzése, beállítása
· Hibajelző áramkörök és kijelzések ellenőrzése
· Erősáramú betáp sorkapcsainak után húzása
· Motorok sorkapcsainak és mágnes kapcsolóinak után húzása
· Valamennyi sorkapocs és relé kötéspontjainak után húzása
· Gépházi kalorikus hálózatok
· A kalorifer gőzborotvás tisztítása
· Gépház fűtési hálózat szerelvényeinek (szelepek, csapok stb.) ellenőrzése, karbantartása

Szivattyúk és vízkörök karbantartásának leírása:
· Meghajtómotor áramfelvételének ellenőrzése
· Meghajtómotor és szivattyú csapágyainak ellenőrzése, szükség szerinti cseréje
· Hő kioldó helyes beállításának ellenőrzése
· Vízhálózatban lévő szűrők elpiszkolódásának ellenőrzése, tisztítása
· Rezgésvizsgálat
· Motorvédő kapcsoló ellenőrzése
[bookmark: _Toc501022994]Vízlágyító berendezések karbantartási munkái:
Feladat meghatározása: vízlágyító berendezések karbantartása
Munkavégzés módja: negyedéves
Általános feladatok:
· A berendezések karbantartása, szükség esetén a szűrők tisztítása és a töltet cseréje.
· A lágyított víz minőségének ellenőrzése
· A karbantartások során egy alkalommal teljes körű műszaki átvizsgálás
· A bejelentett üzemzavarok, meghibásodások elhárításának megkezdése a bejelentést követő 24 órán belül. a Javítások elvégzéséről minden esetben jegyzőkönyvet állít ki, amelynek egy példányát a Megrendelő megbízottjánál hagyja.
· A karbantartás műszaki határa: a nyersvíz csatlakozási pontról a lágyított víz csőkötéséig.
· Darabszámok: 
· Alföldi utca 1db CWG 
· Ecseri út 2db CWG
· Testvérhegy 2db CWG
· Szállító 1db CWG
· Erőd 1db CWG
· Rippl. R. 1db LAV K4
· Pusztazámor 1db Hidro Promt
[bookmark: _Toc501022995]Gáznyomás-szabályzó egységek karbantartása:
Feladat meghatározása: gáznyomás-szabályzó egységek karbantartása
Munkavégzés módja: negyedéves és éves
Negyedéves:
· A beállított nyomásértékek ellenőrzése a szabályozó egységeken
· A biztonsági lefúvató működőképességének ellenőrzése, ha szükséges a szabályzó vagy biztonsági lefúvató zárás illetve nyitás értékeinek korrigálása
· Gyorszár alsó és felső zárási értékeinek ellenőrzése
· A vezérlőszabályozó működésének ellenőrzése és beállítási értékek korrigálása a műszaki lehetőségeknek illetve üzemi viszonyoknak megfelelően
· A szabályzó statikus zárásának ellenőrzése, 
· A kerülőág zárásának ellenőrzése
Éves:
· A szabályzók szeleptányérjainak ellenőrzése, szükség szerint cseréje
· A szerelvények és csővezetékek gáztömörségének felülvizsgálata
· A regisztrálók és manométerek működőképességének hitelesítésének, értékhelyességének ellenőrzése
· Amennyiben a szabályozóegységek állapota megkívánja, a szabályozók szétszedése, tisztítása, összeszerelése és nyomásértékek újbóli beállítása
· Amennyiben a primer oldali szűrők után túlzott nyomásesés tapasztalható, azok tisztítása, szükség szerinti betétcsere
· A fűtőegységek működőképességének ellenőrzése

Típusai és helye: 
· Bp. XXI. Szállító u. 2. / Fiorentini tip. - gáznyomásszabály
· Bp. II. Erőd u. 5. / Kögáz gyárt. - gyorszár
· Bp. III. Testvérhegyi út 10/A / Fiorentini tip. - gáznyomásszabályzó
· Bp. VI. Rippl R. u. 34-36 Közgáz gyárt. - gyors zár
[bookmark: _Toc501022996]Gázveszély-jelző berendezések:
Feladat meghatározása: gázveszély-jelző berendezések karbantartása
Munkavégzés módja: kéthavonta
Általános feladatok:
· Készülékek vizsgálata, szükség szerinti javítása, beszabályozása
· Az érzékelő fej (ek) hitelesítése földgázzal
· Külső perifériák működésének ellenőrzése, mechanikus állapotának rögzítése
· A munka elvégzése után a működési funkciók bemutatása a FKF Nonprofit Zrt., ill. a meghatalmazottja számára


[bookmark: _Toc501022997]Környezetvédelmi és egyéb műtárgyak karbantartása, üzemeltetése 
A környezetvédelmi és egyéb műtárgyak üzemeltetése és karbantartása során keletkező hulladékok / veszélyes hulladékok begyűjtése és kezelésre történő elszállítása Ajánlattevő feladata a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett.

A telephelyeinken tárolt és/vagy felhasznált veszélyes anyagok és készítmények nevét, ezek veszély jeleit és éves mennyiségét a biztonsági adatlapok alapján Társaságunknak be kell jelenteni a területi ÁNTSZ részére. Ezért Ajánlattevőnek ezeket az anyagokat be kell jelenteniük és ezek biztonsági adatlapjait meg kell küldeniük a Környezetgazdálkodási és minőségügyi osztály felé.
[bookmark: _Toc501022998]Monitoring kutak: (Környezetgazdálkodási és minőségügyi Osztály)
Feladat meghatározása: telephelyeken található monitoring kutak szükség szerint karbantartása. A karbantartás havi átalányár terhére történik. 

Általános feladatok:
· jelenleg 49 db (változás várható) monitoring kút szükség szerinti tisztítása (eltömedékelődés, feliszapolódás esetén), acél kútfej, acél korlát (ahol értelmezhető) és beton gallér karbantartása, a karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához. 
Monitoring kutak helye:
· 2120 Dunakeszi Regionális Hulladéklerakó, 10 db 
· 2039 Pusztazámor Regionális Hulladéklerakó, 18 db
· Budapest XV. ker., Mélyfúró u. 10-12., HHM, 4 db 
· Budapest IX. ker., Ecseri út 8-12., 2 db 
· Budapest XXI. ker.,  Szállító u. 2., 2 db 
· Budapest II. ker., Erőd u. 3-5., 3 db 
· Budapest XVIII. ker., Ipacsfa u.14., 3 db 
· Budapest XVII. ker., Naplás út, 7 db 
[bookmark: _Toc501022999]Ipari - víztermelő - kút: (Környezetgazdálkodási és minőségügyi Osztály)
Feladat meghatározása: Ipari - víztermelő - kút gépészeti rendszerének karbantartása. A karbantartás havi átalányár terhére történik. 
Általános feladatok:
· 7 db ipari kút szükség szerinti tisztítása
· karbantartások adatainak nyilvántartása üzemnaplóban
· kútfej, korlát/kerítés (ahol értelmezhető) szükség szerinti cseréje, felújítása,
· az engedélyben meghatározott védőterület karbantartása, 
· szerelvények, szivattyúk, karbantartása, a karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához 
Kutak helye:
· Budapest IX. ker., Ecseri út 8-12., 1 db 
· Budapest XXI. ker., Szállító u. 2.,1 db 
· Budapest XV. ker., Mélyfúró u. 10-12., 2 db
· Pusztazámor Regionális hulladéklerakó, 3 db 
[bookmark: _Toc501023000]Hídmérleg aknák: (Környezetgazdálkodási és minőségügyi Osztály)
Feladat meghatározása: Hídmérleg aknák karbantartása
Munkavégzés módja: kéthavonta, A karbantartás havi átalányár terhére történik.
Általános feladatok:
· hídmérleg aknák, szerkezetek tisztítása
· ütközők ellenőrzése, szükség esetén beállítása
· „T” gumi elemek ellenőrzése, szükség esetén pótlása
fémszerkezeti elemek, alkatrészek ellenőrzése, szükség esetén korróziómentesítése, festése
Karbantartott eszközök:

	Azonosító szám
	Megnevezés
	Gyártmány/Típus
	Gyártási szám
	Mérési tartomány
	Telephely

	2134
	hídmérleg
	Mérleg GSM / Kontinex Kft.
	L01034/11-18-02
	60 tonna
	1097 Budapest, Ecseri út 8-12.

	2135
	hídmérleg
	Kontinex Kft / KX-EMX 100/111-VSH
	L08334/11-08-05
	60 tonna
	1037 Budapest, Csillaghegyi u 41.

	2137
	hídmérleg
	METRIPOND M93 / M93 MS-01/MAV MB 18
	11-272/2011-04
	60 tonna
	1211 Budapest, Szállító u. 2.

	2138
	hídmérleg
	METRIPOND M93 / M93 MS-01/MAV MB 9
	11-270/2011-05
	30 tonna
	1125 Budapest Felhő u. 6/a

	2139
	hídmérleg
	METRIPOND M93 / M93 MS01/MAV/ANS 18
	11-274/2011-11
	60 tonna
	1117 Budapest Budafoki út 72.

	2140
	hídmérleg
	METRIPOND M93 / M93-MS01-ANS 9
	11-271/2011-12
	30 tonna
	1029 Budapest, Nagykovácsi út, Hrsz.011197/17

	
	hídmérleg
	VSH 200-18/60
	15-261
	60 tonna
	1106 Budapest Ezüstfa u. 12

	21005
	hídmérleg
	Sartorius Lesyco TSX5

	5537/97
	60 tonna
	1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. HHM Be oldal

	21006
	hídmérleg
	Schenck DISOMAT DFT-E3/H
	5647/98
	60 tonna
	1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. HHM Ki oldal

	29015
	hídmérleg
	MS-01
	96-06/96217
	40 tonna
	2120 Dunakeszi Hull. Lerakó, akna nélküli hídmérleg

	29018
	hídmérleg
	VSH 200 C-18-4
	52/2000/2000-18-4
	60 tonna
	2039 Pusztazámori Reg. Hull. Lerakó Hrsz.:053, Be oldal

	29019
	hídmérleg
	VSH-200-18 / EMX100/111
	52/2000/2000-18-03 / P29834
	60 tonna
	2039 Pusztazámori Reg. Hull. Lerakó Hrsz.: 053, Ki oldal



[bookmark: _Toc501023001]Egyéb környezetvédelmi célt szolgáló műtárgyak üzemeltetése és egyéb hozzájuk tartozó szolgáltatások: (Ingatlan Üzemeltetési Osztály)

I. [bookmark: _Toc501023002]Műtárgyak tisztítása és karbantartása: 
Karbantartás szükség szerint, de legalább a lenti táblázat szerinti gyakorisággal (a táblázat a jelenlegi állapotot tartalmazza, változás lehetséges telephelyekben, illetve az olajfogó műtárgyak számában is). 
A karbantartás havi átalányár terhére történik.

Részletes feladat meghatározás:
· Folyókák, rácsos folyókák tisztítása, karbantartása, a karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához
· Olajfogó és egyéb szennyvíz tároló és kezelő műtárgyakhoz tartozó bekötő csatornák tisztítása, dugulás elhárítása
· Bárczy szűrők karbantartása (szűrő betét cseréje) – jelenleg Ecseri úti telephelyen 1 db, SZUK –okban 16 db, Nagyválogatóban 38 db karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához
· Olaj- iszapfogó műtárgyak (jelenlegi – változás lehet - 15 db Purator, 4 db Rewox, 2 db Euro sedirat, 6 db Hauraton típusú), gépészet karbantartása (ezen belül többek között szűrők tisztítása, cseréje). A karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához
· Konyhai zsírfogók (jelenlegi – változás lehet - 1db Purator,1db Techneau, 1 db Ecolip-B típusú) gépészet karbantartása (ezen belül többek között szűrők tisztítása, cseréje). A karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához, gépészet.
· 4 db egyedi kivitelezésű olajfogó műtárgy – ezek esetében csupán a beton aknák, beton terelők esetleges sérülése esetén szükséges a karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához
· Karbantartásokat a műtárgyak kezelési és karbantartási előírása szerint kell végezni. Főbb lépései: 
· karbantartás előtt műtárgy teljes leürítése, szennyezet víz elszállítása
· gépészet tisztítása
· szükség esetén szűrő csere
· tisztítás során keletkező szennyezet víz elszállítása
· iszapfogó akna leürítése és tisztítása
· A műtárgyak üzemszerű működésének (tisztítási hatásfok) ellenőrzése: műtárgyanként évi 1 alkalommal a befolyó és elfolyó akkreditált szennyvíz minta vétele az akkreditált vizsgálatához, vizsgálat elvégeztetése és a vizsgálati jegyzőkönyvek biztosítása Társaságunknak
· Hintőanyag tárolók vízkezelő berendezéseinek, kapcsolódó szennyvíz tároló (Nagykovácsi csapadékvíz tározó, Ecseri úti hintőanyag tároló aknája) karbantartása, a karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához 
· a karbantartási munkálatok végzése során keletkező veszélyes hulladékok jogszabályoknak megfelelő elszállítása, arra engedéllyel rendelkező kezelő telephelyére 
· A műtárgyakban a tisztítási - karbantartási munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok (olaj, olaj-víz szeparátorokból származó iszap, olajos víz stb.) elszállítása, kezelésre történő átadása
· A technológiai tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet , valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban ADR) előírásainak megfelelő átvétele, elszállítása, és kezelése, vagy kezelésre átadása..
· Az FKF Nonprofit Zrt. telephelyeiről elszállított olaj-víz szeparátorokból származó veszélyes hulladékokat kizárólag a környezetvédelmi hatóság jogerős engedélyével rendelkező szakvállalkozásnak lehet átadni kezelés céljából.
A veszélyes hulladék ADR előírásoknak megfelelő szállításához szükséges eszközök, jelölések valamint az ADR előírások szerinti kísérő okmányok, dokumentumok (veszélyes hulladék szállításhoz szükséges „SZ” lapok, mérlegjegyek), stb. biztosítása vállalkozó feladata. 
· kommunális szennyvíz átemelő aknák és hozzájuk tartozó gépészet karbantartása, valamint a szennyvíz tározók karbantartása, a karbantartás során fellelt hibák javítása a rendeltetésszerű üzemképesség biztosításához.




	Telep
	Üzemeltető egység, hely
	Típus
	Telepítés éve
	Előírt határérték
	Laboratórium: előírt vizsg. Komponensek
	 Éves karbantartási gyakoriság

	XXI. Szállító u. 2.
	Dél-budapesti gépi úttisztítási Üzemegység, gépjármű mosó
	SEPURATOR' 90 MÖA 6/II-2-7,6 TVT20-25
	2000
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,BOI,össz N,KOIk,Pösszes,ülepedő anyag,SZOE,ásv. Olajok,össz. Só
	4

	XXI. Szállító u. 2.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	SEPURATOR' 90 MÖA 6/III-1
	2002
	SZOE 2,0 mg/l; többi komponens 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. mell. 2. Egyéb védett területek befogadóira
	Össz. Lebegő anyag, pH, SZOE
	1

	XXI. Szállító u. 2.
	Gondokság csapadékvíz hálózat
	SEPURATOR' 90 MÖA-125/III-4-9,7
	2001
	SZOE 2,0 mg/l; többi komponens 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. mell. 2. Egyéb védett területek befogadóira
	pH; KOIdk; BOI; SZOE; összes foszfor; összes lebegőanyag, jelenleg SZOE 5 mg/l határértéket tud biztosítani, de 2 mg/l -re kell fejleszteni
	1

	XXI. Szállító u. 2.
	Seprőgép ürítő iszap- és olajfogó műtárgy 
	PURATOR MÖA 15-300-50
	2014
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH, KOI,BOI,össz.N,NH4-NH3-N, Szulfid,10' ülepedő anyag, össz. P,SZOE, ásványi olajok, össz. Só, hőmérséklet
	4

	III. Testvérhegyi út 10/a
	Budai hulladékszállítási üzem, gépjármű mosó
	SEPURATOR' 2000
	2001
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,BOI,össz N,KOIk,Pösszes,ülepedő anyag,SZOE,ásv. Olajok,össz. Só
	4

	III. Testvérhegyi út 10/a
	Gondokság?, csapadékvíz hálózat
	SEPURATOR' 90 MÖA 65-100/III-2P
	2003
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH; KOIdk; BOI; SZOE; összes foszfor; összes lebegőanyag 
	1

	XV. Károlyi S. u. 117.
	Észak- pesti hulladékszállítási üzem, gépjármű mosó
	SEPURATOR 2000 MÖA 8-2-8R
	2004
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés, pH:6,5, KOIk: 1000mg/l, BOI:500 mg/l, össz N: 150 mg/l, NH3-NH4: 100 mg/l, Pösszes: 20 mg/l, ülepedő anyag: 150 mg/l, SZOE: 50 mg/l, ásv. Olajok: 10mg/l, SO4: 400 mg/l, össz. Pb, össz. Só: 2500 mg/l
	pH,BOI,össz N,KOIk,Pösszes,ülepedő anyag,SZOE,ásv. Olajok,össz. Só
	4


	XV. Károlyi S. u. 117.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	SEPURATOR' 90 MÖA 6/III-2-7,6
	2002
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. mell., Össz. Lebegő anyag: 50mg/l, pH: 6,5-9, SZOE: 5 mg/l
	Össz. Lebegő anyag, pH, SZOE
	1

	XV. Károlyi S. u. 117.
	Észak-pesti gépi úttisztítási Üzemegység, Seprőgép ürítő
	SEPURATOR' 3.EN MÖA 15-300-50
	2013
	Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés, pH:6,5, KOIk: 1000mg/l, BOI:500 mg/l, össz N: 150 mg/l, NH3-NH4: 100 mg/l, Pösszes: 20 mg/l, ülepedő anyag: 150 mg/l, SZOE: 50 mg/l, ásv. Olajok: 10mg/l, SO4: 400 mg/l, össz. Pb, össz. Só: 2500 mg/l
	pH, KOIk, BOI, össz N, NH3-NH4, Pösszes, ülepedő anyag, SZOE, ásv. Olajok, SO4, össz. Pb, össz. Só
	4

	X. Fehér köz 2.
	nem ismert, javító műhely előtt
	SEPURATOR' 90 MÖA 20/III-2-9,7
	2002
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH; KOIdk; BOI; SZOE; összes foszfor; összes lebegőanyag 
	1

	II. Erőd u. 5.
	Kézi úttiszt. ü.e., kézi operatív üzemegység, gépjármű mosó
	SEPURATOR' 90 PET MÖA 6/II-1P
	2004
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés, kiemelten Szerves oldószer extrakt
	pH,BOI,össz N,KOIk,Pösszes,ülepedő anyag,SZOE,ásv. Olajok,össz. Só
	2


	IX. Ecseri út 8-12.
	Központi TMK és vizsgaállomás üzem, gépjármű mosó
	SEPURATOR-3.0 EN MÖA 6-300-50
	2008
	ph 6,5-10; KOIdk: 1000 mg/l; BOI 500 mg/l; 10 ülepedő anyag 150 mg/l; szerves oldószer extrakt 50 mg/l; hőmérséklet 40;  Ásványi olajok 10; összes foszfor 20; összes só 2500; egyéb komponensekre a 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,BOI,össz N,KOIk,Pösszes,ülepedő anyag,SZOE,ásv. Olajok,össz. Só
	2

	XVIII. Ker. Jegenye fasor
	Hulladékhasznosítási osztály, csapadékvíz hálózat
	Sepuratot 3.0 EN MÖA 30-100
	2010
	240/2000. (XII.23.)Korm.rend. 1sz. Mell. I.rész tech. Határérték: ph 6,5-9,5; KOIdk: 100 mg/l; BOI 30 mg/l; szerves oldószer extrakt 5 mg/l; összes foszfor 5 mg/l; összes lebegőanyag 50 mg/l 
	pH; KOIdk; BOI; SZOE; összes foszfor; összes lebegőanyag 
	1

	Pusztazámori Reg. Hull. Kez. Közp.
	Hulladékártalmatlanítási Üzem, Konyhai szennyvíz kezelés
	Purator FAK-2-12-0,2
	1999
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	 
	konyha jelenleg nem üzemel, eseti megrendelés esetén, karbantartás

	III. ker. Csillaghegyi út 41.
	Seprőgép ürítő technológia
	SEPURATOR MÖA ’90 PET 0.3/II-1 P típusú polietilén tartályos iszapfogó és ásványolaj leválasztó
	2013
	 
	pH; KOIdk; BOI; SZOE; összes foszfor; összes lebegőanyag 
	4

	III. ker. Csillaghegyi út 41.
	 Csapadékvíz tisztítás
	SEPURATOR-3.0 EN MÖA 100-100-5 típusú ásványolaj leválasztó berendezés. 
	 
	 
	pH; KOIdk; BOI; SZOE; összes foszfor; összes lebegőanyag 
	1

	II. Erőd u. 5.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	REWOX MOS-2
	1999
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés, kiemelten Szerves oldószer extrakt
	SZOE
	1

	III. Testvérhegyi út 10/a
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	REWOX MOS-1-MT 6/6
	2000
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	phH,KOIk,ülepedő anyag, SZOE
	1

	IX. Ecseri út 8-12.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	REWOX MOS-I MT 8/6
	2000
	ph 6,5-10; KOIdk: 1000 mg/l; BOI 500 mg/l; 10 ülepedő anyag 150 mg/l; szerves oldószer extrakt 50 mg/l; hőmérséklet 40;  Ásványi olajok 10; összes foszfor 20; összes só 2500; egyéb komponensekre a 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,KOIk,BOI,ülepedő anyag,SZOE,hőmérséklet,ásv. Olajok,Pösszes,össz. Só
	1

	IX. Ecseri út 8-12.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	REWOX MOS-I MT 12/8
	2000
	ph 6,5-10; KOIdk: 1000 mg/l; BOI 500 mg/l; 10 ülepedő anyag 150 mg/l; szerves oldószer extrakt 50 mg/l; hőmérséklet 40;  Ásványi olajok 10; összes foszfor 20; összes só 2500; egyéb komponensekre a 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,KOIk,BOI,ülepedő anyag,SZOE,hőmérséklet,ásv. Olajok,Pösszes,össz. Só
	1

	IX. Ecseri út 8-12.
	Dél- pesti hulladékszállítási üzem, szabadtéri gépjármű mosó
	egyedi ülepítő és olajfogó (2001. felújítva)
	1990
	ph 6,5-10; KOIdk: 1000 mg/l; BOI 500 mg/l; 10 ülepedő anyag 150 mg/l; szerves oldószer extrakt 50 mg/l; hőmérséklet 40;  Ásványi olajok 10; összes foszfor 20; összes só 2500; egyéb komponensekre a 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,KOIk,BOI,ülepedő anyag,SZOE,hőmérséklet,ásv. Olajok,P összes,össz. Só
	1

	XV. Ker. Károlyi S. u. 119-121
	Műhely, Alkatrészmosó
	emulzióbontó
	2010
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés, pH:6,5, KOIk: 1000mg/l, BOI:500 mg/l, össz N: 150 mg/l, NH3-NH4: 100 mg/l, Pösszes: 20 mg/l, ülepedő anyag: 150 mg/l, SZOE: 50 mg/l, ásv. Olajok: 10mg/l, SO4: 400 mg/l, össz. Pb, össz. Só: 2500 mg/l
	pH,BOI,össz N,KOIk,NH3-NH4,Pösszes,ülepedő anyag,SZOE,ásv. Olajok,SO4,össz. Pb, össz. Só
	1

	XV. Ker. Mélyfúró u.10-12.
	Gondokság, Konyhai szennyvíz kezelés
	TECHNEAU D G00 E tip. Zsírleválasztó
	2006
	pH:6,5 alatt, 10 felett, KOIk: 1000 mg/l, BOI5: 500 mg/l, 10' ülepedő anyag: 150 mg/l, Pössz: 20 mg/l, SZOE: 50 mg/l
	pH,KOIk,BOI,ülepedő anyag,SZOE,Pösszes
	1

	III. Testvérhegyi út 10/a
	Gondokság, konyhai zsírfogó
	ECOLIP-B   FAK 2-12-0,3/B
	2003
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,KOIk,BOI,össz N,NH3-NH4,Pösszes,ülepedő anyag,SZOE, ásványi olajok, hőmérséklet
	konyha jelenleg nem üzemel, eseti megrendelés esetén, karbantartás

	IX. Ecseri út 8-12.
	Műszaki kiszolgáló üzem, Alkatrészmosó műhely
	EURO-sedirat SMA2-0,9-EN-PN150KN
	2009
	ph 6,5-10; KOIdk: 1000 mg/l; BOI 500 mg/l; 10 ülepedő anyag 150 mg/l; szerves oldószer extrakt 50 mg/l; hőmérséklet 40;  Ásványi olajok 10; összes foszfor 20; összes só 2500; egyéb komponensekre a 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,KOIk,BOI,ülepedő anyag,SZOE,hőmérséklet,ásv. Olajok,Pösszes,össz. Só
	1

	Károlyi S. u.
	Gondokság, Munkásszálló parkoló
	EURO-SEDIRAT SMA 40-6,2 EN
	2011
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. mell., Össz. Lebegő anyag: 50mg/l, pH: 6,5-9, SZOE: 5 mg/l
	Össz. Lebegő anyag,pH,SZOE
	1

	IX. Ecseri út 8-12.
	Személy-és kisteher jav. Műhely szennyvíz elvezetés
	HAURATON SK 04/0650-4
	2011
	ph 6,5-10; KOIdk: 1000 mg/l; BOI 500 mg/l; 10 ülepedő anyag 150 mg/l; szerves oldószer extrakt 50 mg/l; hőmérséklet 40;  Ásványi olajok 10; összes foszfor 20; összes só 2500; egyéb komponensekre a 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés
	pH,KOIk,BOI,ülepedő anyag,SZOE,hőmérséklet,ásv. Olajok,Pösszes,össz. Só
	1

	XV. Ker. Mélyfúró u.10-12.
	Gondokság?, csapadékvíz hálózat
	HAURATON SKBPPE 10/1000
	2004
	pH:6,5 -9, KOIk: 1000 mg/l, lebegő anyag 50 mg/l
	Össz. Lebegő anyag,pH,KOIk
	1

	XV. Ker. Mélyfúró u.10-12.
	Karbantartó műhely
	Hauraton DH101E + tározó akna- zárt rendszerű, közmű hálózatba nincs bekötve
	 
	 
	 SZOE
	1

	Pusztazámori Reg. Hull. Kez. Közp.
	Hulladékártalmatlanítási Üzem, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	HAURATON DHFE 108E 10/1000
	2000
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés: pH: 6,5-9, KOIk: 75mg/l, BOI: 25mg/l, szervetlen N: 20mg/l, NH3-NH4-N: 5 mg/l, össz. Lebegőanyag:50mg/l, P: 5 mg/l, szulfidok: 0,01 mg/l, össz. Só: 2000 mg/l, Na: 45 mg/l, SZOE: 5 mg/l, fenolok: 0,1 mg/l, Fe: 10 mg/l, Mn: 2 mg/l, aktív Cl: 2 mg/l, fluoridok: 2 mg/l
	pH,KOIkl, BOI, szervetlen N,NH3-NH4-N,össz. Lebegőanyag, P,szulfidok,össz. Só,Na,SZOE,fenolok,Fe,Mn,aktív Cl,fluoridok
	1

	Pusztazámori Reg. Hull. Kez. Közp.
	Ipari szennyvíz kezelése (kerékmosó tálca)
	1 db 50 m3 –es zárt gyűjtőmedencéhez tartozó olajfogó műtárgy
	
	
	
	1

	Pusztazámori Reg. Hull. Kez. Közp.
	Ipari szennyvíz kezelés, célgép mosó
	1 db 50 m3 –es zárt gyűjtőmedencéhez tartozó olajfogó műtárgy
	
	
	
	1

	XXII. Ker. Nagytétényi út 335
	Hulladékhasznosítási osztály, csap. Víz tisztítás
	HAURATON Aquafix SKG 35 
	2011
	pH 6,5-9, összes lebegőanyag 50 mg/l, SZOE 5 mg/l
	pH,összes lebegőanyag,SZOE 
	1

	XXII. Ker. Nagytétényi út 336
	Hulladékhasznosítási osztály, csap. Víz tisztítás
	40 m3 WAWIN Q-Bic moduláris záportározó, 20x5 modul
	 
	 
	pH,összes lebegőanyag,SZOE 
	csak 1 x állapot felmérés szükséges 

	IX. Ecseri út 8-12.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornaszem szűrő berendezés
	 
	 
	 
	Javaslat a vizsgálandó komponensekre:Össz. Lebegő anyag, pH, SZOE, 1x

	BUFA, 1108, Bp. Újhegyi út 52 Válogató
	Hulladékhasznosítási osztály, csap. Víz tisztítás
	3 db Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornaszem szűrő berendezés
	 
	ph 6,5-10; KOIdk: 1000 mg/l; BOI 500 mg/l; szerves oldószer extrakt 50 mg/l; összes foszfor 20 mg/l; összes N 150 mg/l, 10' ülepedő anyag 150 mg/l, ásványi olajok 10 mg/l 
	ph ; KOIdk; BOI; szerves oldószer extrakt; összes foszfor; összes N, 10' ülepedő anyag, ásványi olajok
	1

	Nagyválogató 1106, Bp. X. ker. Ezüstfa u. 12. 
	 
	38 db Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornaszem szűrő berendezés
	2015
	ph 6,5-9; KOIdk: 100 mg/l; BOI 30 mg/l; szerves oldószer extrakt 5 mg/l; összes foszfor 5 mg/l; összes lebegőanyag 50 mg/l, összes N 35 mg/l 
	ph ; KOIdk; BOI; szerves oldószer extrakt; összes foszfor; összes lebegőanyag, összes N
	A létesítmény várhatóan 2018 évéig nem üzemel, a Bárczy szűrőket nem kell karbantartani és mintavételezni.

	SZUK 1181, Bp. Besence u. 1.
	Hulladékhasznosítási osztály, csap. Víz tisztítás
	4 db Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornaszem szűrő berendezés és 1 db hordalékfogó akna
	2015
	28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. mell. 2. Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés, SZOE 2mg/l, KOI 100mg/l, BOI 30mg/l, összes lebegőanyag 50 mg/l
	SZOE, KOI, BOI,összes lebegőanyag, Kibocsátási határérték engedély alapján, mintavételezés a köz csatorna előtti tisztító aknánál kell végezni (nem minden Bárczy nál)
	1

	SZUK 1151, Budapest Károlyi S. u. 166.
	Hulladékhasznosítási osztály, csap. Víz tisztítás
	12 db Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornaszem szűrő berendezés
	2015
	ph 6,5-9; KOIdk: 100 mg/l; BOI 30 mg/l; szerves oldószer extrakt 5 mg/l; összes foszfor 5 mg/l; összes lebegőanyag 50 mg/l, összes N 35 mg/l 
	ph ; KOIdk; BOI; szerves oldószer extrakt; összes foszfor; összes lebegőanyag, összes N, Kibocsátási határérték engedély alapján, mintavételezés a közcsatorna előtti tisztító aknánál kell végezni (nem minden Bárczy nál)
	1



[bookmark: _Toc501023003]II. Olaj-víz szeparátorokból és homokfogó műtárgyakból származó veszélyes hulladékok (Hulladék azonosító kód 13 05 02*, 13 05 07*, 13 05 08*) elszállítása, kezelésre történő átadása szükség szerinti gyakoriságban, egyedi megrendelés alapján

Az FKF Nonprofit Zrt. telephelyein, több üzemegységben a technológiai tevékenységből (pl. hulladékgyűjtő edényzet- és célgép mosás, alkatrészmosás, közúti seprőgép-ürítés, burkolt felületekről összefolyó csapadékvíz tisztítás stb.) keletkező szennyvizek előtisztítására olaj és iszapfogó műtárgyak (továbbiakban: műtárgy) vannak beépítve.
Az alábbi táblázatok tartalmazzák a telephelyeken lévő műtárgyak felsorolását, az elszállítási igények gyakoriságát, a becsült keletkező mennyiségeket 1 évre vonatkoztatva. 
Az elszállítás eseti megrendelésben kerül kezelésre a szerződésben rögzített egységárakon. 

Purator típusú műtárgyak
	Telephely
	Üzemeltető egység
	Műtárgy típusa
	Elszállítás gyakorisága
	Évi összes elszállított mennyiség (m3)

	XXI. Szállító u. 2.
	Dél-budapesti gépi úttisztítási Üzemegység, gépjármű mosó
	SEPURATOR' 90 MÖA 6/II-2-7,6 TVT20-25
	Évente 6 alkalom
	104

	XXI. Szállító u. 2.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	SEPURATOR' 90 MÖA 6/III-1
	Évente 1 alkalom
	10

	XXI. Szállító u. 2.
	Gondokság, csapadékvíz hálózat
	SEPURATOR' 90 MÖA-125/III-4-9,7
	Évente 1 alkalom
	74

	XXI. Szállító u. 2.
	Seprőgép ürítő iszap- és olajfogó műtárgy
	PURATOR MÖA 15-300-50
	Évente 4 alkalom
	50

	III. Testvérhegyi út 10/a
	Budai hulladékszállítási üzem, gépjármű mosó
	SEPURATOR' 2000
	Évente 7 alkalom
	137

	III. Testvérhegyi út 10/a
	Gondokság, csapadékvíz hálózat
	SEPURATOR' 90 MÖA 65-100/III-2P
	Évente 1 alkalom
	10

	XV. Károlyi S. u. 119-121.
	Észak- pesti hulladékszállítási üzem, gépjármű mosó
	SEPURATOR 2000 MÖA 8-2-8R
	Évente 5 alkalom
	87

	XV. Károlyi S. u. 119-121.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	SEPURATOR' 90 MÖA 6/III-2-7,6
	Évente 2 alkalom
	36

	XV. Károlyi S. u. 119-121.
	Észak-pesti gépi úttisztítási Üzemegység, Seprőgép ürítő
	SEPURATOR' 3.EN MÖA 15-300-50
	Évente 3 alkalom
	50

	X. Fehér köz 2.
	Javító műhely
	SEPURATOR' 90 MÖA 20/III-2-9,7
	Évente 1 alkalom
	22

	II. Erőd u. 5.
	Kézi úttisztítási operatív üzemegység, gépjármű mosó
	SEPURATOR' 90 PET MÖA 6/II-1P
	Évente 2 alkalom
	16

	IX. Ecseri út 8-12.
	Központi TMK és vizsgaállomás üzem, gépjármű mosó
	SEPURATOR-3.0 EN MÖA 6-300-50
	Évente 1 alkalom
	30

	XVIII. Jegenye fasor 15/b
	Hulladékhasznosítási osztály, csapadékvíz hálózat
	Sepuratot 3.0 EN MÖA 30-100
	Évente 1 alkalom
	10

	Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
	Hulladékártalmatlanítási Üzem, konyhai szennyvízkezelés
	Purator FAK-2-12-0,2
	Nem működik a technológia
	_

	III. Csillaghegyi út 41.
	Észak-budai gépi úttisztítási Üzemegység, seprőgép ürítő
	SEPURATOR MÖA ’90 PET 0.3/II-1 P típusú polietilén tartályos iszapfogó és ásványolaj leválasztó
	Évente 4 alkalom
	50

	III. Csillaghegyi út 41.
	Észak-budai gépi úttisztítási Üzemegység, csapadékvíz kezelő
	SEPURATOR-3.0 EN MÖA 100-100-5 típusú ásványolaj leválasztó berendezés.
	Évente 3 alkalom
	40





REWOX típusú műtárgyak
	Telephely
	Üzemeltető egység
	Műtárgy típusa
	Elszállítás gyakorisága
	Évi összes elszállított mennyiség (m3)

	II. Erőd u. 5.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	REWOX MOS-2
	Évente 1 alkalom
	5

	III. Testvérhegyi út 10/a
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	REWOX MOS-1-MT 6/6
	Évente 2 alkalom
	20

	IX. Ecseri út 8-12.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	REWOX MOS-I MT 8/6
	Évente 1 alkalom
	9

	IX. Ecseri út 8-12.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	REWOX MOS-I MT 12/8
	Évente 1 alkalom
	9



Egyéb típusú műtárgyak (Olajfogókra vonatkozó karbantartást nem igényelnek)
	Telephely
	Üzemeltető egység
	Műtárgy típusa
	Elszállítás gyakorisága
	Évi összes elszállított mennyiség (m3)

	IX. Ecseri út 8-12.
	Dél- pesti hulladékszállítási üzem, szabadtéri gépjármű mosó
	egyedi ülepítő és olajfogó (2001. felújítva)
	Évente 3 alkalom
	60

	XV. Károlyi S. u. 119-121
	Műhely, Alkatrészmosó
	emulzióbontó
	Évente 5 alkalom
	39



Egyéb típusú műtárgyak (Olajfogókra vonatkozó karbantartást igényelnek)
	Telephely
	Üzemeltető egység
	Műtárgy típusa
	Elszállítás gyakorisága
	Évi összes elszállított mennyiség (m3)

	III. Testvérhegyi út 10/a
	Gondokság, konyhai zsírfogó
	ECOLIP-B FAK 2-12-0,3/B
	Nem működik a technológia
	_

	IX. Ecseri út 8-12.
	Műszaki kiszolgáló üzem, Alkatrészmosó műhely
	EURO-sedirat SMA2-0,9-EN-PN150KN
	Évente 2 alkalom
	10

	XV. Károlyi S. u. 119-121.
	Gondokság, Munkásszálló parkoló
	EURO-SEDIRAT SMA 40-6,2 EN
	Évente 1 alkalom
	5



HAURATON típusú műtárgyak
	Telephely
	Üzemeltető egység
	Műtárgy típusa
	Elszállítás gyakorisága
	Évi összes elszállított mennyiség (m3)

	IX. Ecseri út 8-12.
	Személy-és kisteher jav. Műhely szennyvízelvezetés
	HAURATON SK 04/0650-4
	Évente 1 alkalom
	3

	XV. Mélyfúró u.10-12.
	Gondokság, csapadékvíz hálózat
	HAURATON SKBPPE 10/1000
	Évente 1 alkalom
	4

	XV. Mélyfúró u.10-12.
	Karbantartó műhely
	Hauraton DH101E + tározó akna- zárt rendszerű, közmű hálózatba nincs bekötve
	Évente 1 alkalom
	20

	Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
	Hulladékártalmatlanítási Üzem, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	HAURATON DHFE 108E 10/1000
	Évente 1 alkalom
	10

	XXII. Nagytétényi út 335
	Hulladékhasznosítási osztály, csapadékvíz tisztítás
	HAURATON Aquafix SKG 35
	Évente 1 alkalom
	25

	XXII. Nagytétényi út 336
	Hulladékhasznosítási osztály, csapadékvíz tisztítás
	40 m3 WAWIN Q-Bic moduláris záportározó, 20x5 modul
	Évente 1 alkalom
	40





Bárczy típusú műtárgyak
	Telephely
	Üzemeltető egység
	Műtárgy típusa
	Szűrőcsere gyakorisága

	IX. Ecseri út 8-12.
	Készletezési és logisztikai csoport, üzemanyag töltő csapadékvíz hálózat
	Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornaszem szűrő berendezés
	Évente 1 alkalom

	Nagyválogató 1106, Bp. X. ker. Eszterlánc u. 12.
	Hulladékhasznosítási osztály, csapadékvíz tisztítás
	38 db Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornasz szűrő beren.
	Nem működik a technológia

	SZUK 1181, Bp. Besence u. 1.
	Hulladékhasznosítási osztály, csapadékvíz tisztítás
	4 db Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornaszem szűrő berendezés és 1 db hordalékfogó akna
	Évente 1 alkalom

	SZUK 1151, Budapest Károlyi S. u. 166.
	Hulladékhasznosítási osztály, csapadékvíz tisztítás
	12 db Bárczy- féle víznyelőbe helyezhető csatornaszem szűrő berendezés
	Évente 1 alkalom



Évente hozzávetőleg 1100 m3 mennyiségű, olaj-víz szeparátorokból és homokfogó műtárgyakból származó veszélyes hulladékok elszállítása és kezelése
· Hulladékazonosító kód 13 05 07* - olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
· Hulladékazonosító kód 13 05 02* - olaj-víz szeparátorokból származó iszap
Hulladékazonosító kód 13 05 08* - homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke. A feladatot a hatályos, vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni. A keletkező veszélyes hulladékokat a környezetszennyezést kizáró módon a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban ADR) előírásainak megfelelően kell szállítani és kezelni (előkezelés/hasznosítás/ártalmatlanítás).
Nyertes Ajánlattevő (vagy alvállalkozója) feladata és felelőssége a veszélyes áruszállítással kapcsolatos összes tevékenység (25/2014.(IV.30.) NFM rendelet 1.§ 6. pontja) elvégzése, és az azokhoz szükséges feltételek biztosítása.
A veszélyes hulladékok elszállítására egyedi, írásbeli megrendelések kerülnek kiállításra. A megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nyertes Ajánlattevő (vagy alvállalkozója) köteles az egyedi megrendelésben meghatározottak szerint az Ajánlatkérő telephelyére kiszállni és az egyedi megrendelésben megjelölt típusú hulladéko(ka)t begyűjteni, elszállítani és azokat kezelni (előkezelés vagy hasznosítás vagy ártalmatlanítás), vagy kezelésére hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.
Ajánlattevő (vagy alvállalkozója) feladata a veszélyes hulladék szállításához szükséges a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti, kitöltött kísérő okmány biztosítása. Ajánlattevő a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti SZ-lap 4. példányát (Kezelő visszaküldi a termelőnek) vagy a GY-lap jól olvasható másolatát és a mérlegjegyet az egyedi megrendelés teljesítését követő 30 napon belül köteles megküldeni Megrendelőnek. Ezek kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül kiállításra a teljesítésigazolás.
Nyertes Ajánlattevő (vagy alvállalkozója) feladata a veszélyes hulladék szállításakor kitöltött a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti, kitöltött kísérő okmány és ADR előírások szerinti felszerelés, jelzések, kísérő okmányok, dokumentumok biztosítása.
Nyertes Ajánlattevő (vagy alvállalkozója) a vonatkozó jogszabályok alapján az általa átvett veszélyes hulladékért, mint annak birtokosa felel.
Ajánlattevőnek és/vagy az általa az eljárásba bevont szervezetnek rendelkeznie kell a 13 05 02*, 13 05 07*, 13 05 08* azonosító kódú veszélyes hulladékok szállítására és kezelésére vonatkozó környezetvédelmi hatóságtól származó hulladékgazdálkodási engedéllyel. Ajánlattevőnek (vagy alvállalkozójának) a szerződés időtartama alatt folyamatosan gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási engedélyének és a tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek hatályosságáról.

[bookmark: _Toc501023004]III. Technológiai szennyvizek (Hulladék azonosító kód: 19 08 14) elszállítása és átadása kezelésre szükség szerinti gyakoriságban, megrendelés alapján

Évente hozzávetőleg 100 m3 mennyiségű, nem veszélyes technológiai szennyvíz elszállítása és jogszabályoknak megfelelő kezelése. 
Az elszállítás a havi átalányár terhére történik.

Keletkező szennyvizek típusai és keletkezési helyei
· hintő-anyaggal szennyezett csapadékvíz:
Budapest II. kerület Nagykovácsi út 011197/7. hrsz alatti területen időjárástól függően október elejétől március végéig sátras sikosságmentesítő anyagtárolást végzünk. A lehulló csapadékvizek esetlegesen szennyeződhetnek a tárolt anyaggal. A csapadékvizeket földalatti tározóban gyűjtik, elszállítása tengelyen, szippantással történhet. Mennyisége erősen függ a lehulló csapadék mennyiségétől. (Elszállítás évente 2-3 alkalommal, keletkező mennyiség évente összesen 70-90 m3)
· Tisztított szennyvíz tározó aknákban lévő szennyvíz:
1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 119-121. telephelyen a karbantartó műhelyben lévő iszap-olajfogó műtárgy tisztított szennyvíz tározó aknája. (Elszállítás évente 1-2 alkalommal, keletkező mennyiség évente összesen 4-8 m3)
Technológia változás okán egyéb Budapesti telephelyek is érintettek lehetnek.

A megrendelés kézhezvételétől számított 5 napon belül Ajánlattevő köteles a megrendelésben meghatározottak szerint a telephelyen keletkező szennyvíz átvételéről, elszállításáról és kezeléséről gondoskodni. 
A vállalkozó feladata a szállításhoz szükséges dokumentumok (szállítólevél, mérlegjegy) biztosítása.
A feladat elvégzését az igénylő egység ellenőrzi, és a végrehajtást igazolja a kísérő okmányokon (pl.: munkalap, szállító levél, stb.).
A feladatot a hatályos, vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni. Ajánlattevő szakcég a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján az átvett technológiai szennyvízért tevékenysége időtartama alatt, mint annak birtokosa felel.
Ajánlattevő a feladat elvégzésére bevonhat alvállalkozót is, azok munkavégzésére vonatkozóan is teljes körű felelősség vállalásával.
Az FKF Nonprofit Zrt. telephelyeiről elszállított technológiai szennyvizeket kizárólag arra hatályos környezetvédelmi hatóság jogerős engedélyével rendelkező szakvállalkozásnak lehet átadni kezelésre. A technológiai szennyvizek szállításához szükséges kísérő okmányok, dokumentumok biztosítása a Vállalkozó feladata.

Ajánlattevőnek (vagy alvállalkozójának) megfelelő szakmai felkészültséggel és jártassággal kell rendelkeznie a tevékenység ellátásához, és meg kell felelnie a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. 
Ajánlattevőnek (vagy alvállalkozójának) a mindenkor hatályos jogi előírások szerint rendelkeznie kell a szállítás ellátásához érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, a 19 08 14 azonosító kódszámú hulladékra vonatkozóan. Ajánlattevőknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy amennyiben a szerződéses időtartam alatt a hatósági engedélyei hatályukat vesztenék, azok megújításáról időben gondoskodnak, biztosítva az engedélyek folyamatosságát, továbbá arra, hogy a hatósági engedélyben rögzített mennyiségi korlátokat nem lépik túl. A megújított engedélyek hiteles másolatát részünkre a megújítástól számított 15 napon belül megküldik. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az engedélyt.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az FKF Nonprofit Zrt -től átvett hulladékot mely kezelő részére kívánja átadni és ajánlatához csatolnia kell a kezelővel kötött szerződés vagy a befogadói nyilatkozat másolatát.



[bookmark: _Toc501023005]Technológiai berendezések üzemeltetése, karbantartása (Ingatlan Üzemeltetési osztály) 
[bookmark: _Toc501023006]Pusztazámori hulladéklerakóban lévő technológiai szivattyúk üzemeltetése, karbantartása, javítása. 
A karbantartás havi általányát terhére történik. 
Pusztazámori szivattyúk jegyzéke:
	 
	Hely
	Típus
	Db
	Mélység (m)

	1.
	Komposztáló telep
	KA-4
	WILO REXA PRO V06DA-625/EAD1x4-T0015-540-O
	1
	4,8

	
	
	Vasbeton medence
	WILO EMU FA08.43E T13-2/12HEx
	1
	4,3

	2.
	Lerakótér csurgalékvíz átemelők
	2 ÁT1
	WILO REXA PRO V06DA-216/EAD1x2-T0025-540-O
	3
	9,8

	
	
	2 ÁT6
	
	
	

	
	
	2 ÁT9
	
	
	

	
	
	2ÁT4
	WILO REXA PRO V06DA-222/EAD1x2-T0039-540-O
	1
	9,8

	
	
	2ÁT13
	WILO EMU FA08.43E T13-2/12HEx
	1
	7,27

	3.
	Csapadékvíz átemelők
	CSÁT-1 
	WILO EMU FA08.64E T17-4/16HEx
	2
	6,12

	4.
	Csurgalékvíz medence
	CSKK
	WILO REXA PRO V05DA-126/EAD1x2-T0015-540-O
	1
	6,65

	
	
	CSKA
	WILO MTC 32 F 22.17/20 Ex 
	1
	7,54

	
	
	CSKB
	WILO EMU FA08.43-130E T13-2/12HEx 
	2
	7

	5.
	RO tisztító medence
	RO csurgalékvíz tisztító berendezés
	WILO REXA PRO V05DA-222/EAD1x2-T0039-540-O
	4
	~4,5

	6.
	Tűzi- és iparivíz szivattyúház
	Tűzi víz 
	ETANORM M50-250 M 10
	2
	-

	
	
	Komposztálás ipari víz
	WILO Helix VE1606-1/16/E/K 
	2
	-

	
	
	Öntöző- és mosórendszer
	GRUNDFOS HYDRO 2000 ME 2CRE4-80
	2
	-

	
	
	Locsolókocsi töltő
	FLYGT BS 2066 MT 231
	1
	-

	7.
	Iparivíz termelő kutak
	1. Sz. iparivíz kút
	GRUNDFOS SP2A-18
	3
	23

	
	
	2. Sz. iparivíz kút
	
	
	32,5

	
	
	3. Sz. iparivíz kút
	
	
	30,5

	8.
	Csurgalékvíz-visszaöntöző nyomásfokozó
	Nyomásfokozó konténer gépház
	KSB SEWABLOC K 50 251/1 G1
	2
	-





[bookmark: _Toc501023007]Dunakeszi hulladéklerakó csurgalékvíz szivattyúk üzemeltetése karbantartása, javítása.
Dunakeszi szivattyúk jegyzéke:
	 
	Hely
	Típus
	Db
	Mélység (m)

	1.
	I. Csurgalékvíz-átemelő szivattyú akna
	ABS JT 110 HD Ex, Q=6-8l/s, H=38-36 m, U=400v N=2900/min
	1
	32

	2.
	I. Ellenőrző-átemelő szivattyú akna
	ABS JT 110 HD Ex, Q=6-8l/s, H=38-36 m, U=400v N=2900/min
	1
	32

	3. 
	II. Csurgalékvíz-átemelő szivattyú akna
	ABS JT 110 HD Ex, Q=6-8l/s, H=38-36 m, U=400v N=2900/min
	1
	32

	4.
	II. Ellenőrző-átemelő szivattyú akna
	AS 0530 S12-2D EX, Q=4l/s, H=8 m, U=400v N=2900/min
	1
	8


Dunakeszi hulladéklerakó csúrgalékvíz rendszere jelenleg felújítás alatt áll. 

Üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos elvárások:
· áramfelvétel és feszültség ellenőrzése,
· szigetelési ellenállás ellenőrzése,
· az alkalmazott hidegvezetős kapcsolókészülékek tömörségellenőrzők ellenőrzése,
· szivattyúk kiemelése, visszahelyezése,
· áramcsatlakozók, kábelek szemrevételezése,
· tartozékok szemrevételezése,
· kábeltartók szemrevételezéses vizsgálata,
· függő berendezés vizsgálata,
· tömítőtér kamra és hajtómű kamra olajszint ellenőrzése és szükséges utántöltése,
· bevonat ellenőrzése,
· 24 órán belüli kiszállás, munkakezdés,


[bookmark: _Toc501023008]Liftek üzemeltetésére, karbantartására (Ingatlan Üzemeltetési osztály)
Munkavégzés módja: a rendeletben meghatározott előírások alapján és időnként. 
A karbantartás havi átalányár, javítása pedig eseti megrendelés alapján történik. 
Általános feladatok:
· Non-stop hibabejelentés fogadása
· Mentés: 2 órán belül
· Hibaelhárítás: 4 órán belül; nagyobb alkatrész hiányában legfeljebb 2 nap.
· Felvonó könyv helyszíni vezetése.
· Berendezések kötelező biztonsági vizsgálatainak elvégzése, elvégeztetése – jogszabály szerint.
· A kifogástalan üzemhez szükséges felülvizsgálati, ellenőrzési- és után állítási munka elvégzése, és minden felvonórész biztonságát ellenőrzése.
· Tisztítás, zsírozás, kenési munkák elvégzése a felvonó-berendezéseken.
· Száraz aknasüllyesztések, gépház és a fülketető tisztítása.
· Biztosítja A felsorolt munkákhoz szükséges tisztító és zsírzó szerek, valamint az utántöltéshez, pótláshoz szükséges olajmennyiség biztosítása - kivéve a hajtómű-és - hidraulikus felvonóknál - aggregát olajcseréje.

Karbantartott eszközök:
	
	Liftek beépítési helye
	Felvonó típusa

	1. 
	1081 Budapest, Alföldi utca 7.
	Schindler - FV 19101

	2. 
	1081 Budapest, Alföldi utca 7.
	Schindler - FV 19102

	3. 
	1068 Budapest, Rippl Rónai u. 34.
	Schindler - FV 91169

	4. 
	1068 Budapest, Rippl Rónai u. 34.
	Schindler - FV 91170

	5. 
	1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12.
	THYSSEN - AN-0/56212

	6. 
	1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12.
	THYSSEN - AN-0/56212

	7. 
	1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12.
	THYSSEN - AN-0/56214

	8. 
	1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12.
	Schindler - 69000024914

	9. 
	1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12.
	Schindler - 69000060151





[bookmark: _Toc501023009]Gépi működtetésű nyílászárók üzemeltetésére, karbantartására ((Ingatlan Üzemeltetési osztály)
Gépi működtetésű kapuk, sorompók és automata ajtók üzemeltetése, negyedéves karbantartása. 
A karbantartás havi átalányár, javítása pedig eseti megrendelés alapján történik. 
Automata ajtók általános karbantartása:
· mozgató egység, ajtó átvizsgálása
· szükséges beállítások elvégzése
· mechanikus rendszer tisztítása
· elektronikus vezérlések ellenőrzése
· biztonsági funkciók ellenőrzése
· szükség szerint ékszíj csere
Automata kapuk, ajtók, sorompók listája helyszínenként:
	Helyszín
	Scan-door kapu
	Szekcio-nált kapu
	Rerőny-kapu
	Toló üvegajtó
	Sorompó
	Tolókapu
	Kétszár-nyú kapu

	
	db
	db
	db
	db
	db
	db
	db

	Budapest II. ker., Erõd u 3-5.
	8
	1
	
	
	1
	1
	

	Budapest II., Felhő u. 6/a.
	
	
	
	
	1
	
	

	Budapest III. ker., Testvérhegyi u 10/a.
	13
	1
	
	
	4
	2
	

	Budapest II. ker., Csillaghegyi u 41.
	
	
	
	
	1
	1
	

	Budapest VIII. ker., Alföldi u. 7.
	
	
	
	4
	1
	
	1

	Budapest IX. ker., Ecseri út 8-12.
	7
	2
	
	
	5
	1
	1

	Budapest X. ker., Fehér köz 2.
	
	
	
	
	1
	
	

	Budapest X. ker., Újhegyi út 52. BUFA
	10
	
	
	
	
	
	

	Budapest X. ker., - Ezüstfa u. - Eszterlánc u.
	
	9
	
	
	1
	
	

	Budapest XV. ker, Mélyfúró u 10-12.
	
	17
	2
	
	6
	5
	

	Budapest XV. ker, Károlyi S. u. 119-121.
	17
	
	
	
	2
	
	

	Budapest XXI. ker, Szállító u 2.
	8
	
	
	
	2
	
	

	2120 Dunakeszi, külterület 029/1.
	
	
	
	
	1
	
	

	2039 Pusztazámor, külterület 073.
	
	
	
	
	3
	
	

	Budapest XVIII. ker, Ipacsfa u. 14 
	
	3
	
	
	
	
	

	Budapest XVIII. ker., Méta u. – Besence u. SZUK
	
	1
	
	
	1
	1
	

	Budapest XV. ker., Károly u. SZUK
	
	1
	
	
	1
	1
	

	Összesen:
	63
	35
	2
	4
	31
	12
	2





[bookmark: _Toc501023010]Hő és füstelvezető rendszerek és napi szellőztető rendszerek (Ingatlan üzemeltetési osztály)

Hő és füstelvezető és napi szellőzésre szolgáló szerkezetek üzemeltetése, jogszabályokban és karbantartási utasítások szerinti karbantartása a Nyertes Ajánlattevő feladata a havi átalányár terhére történik. Egyéb javítások eseti megrendelések alapján történhetnek. 

FKF Zrt telephelyei közül az alábbi telephelyen van kiépített hő és füst elvezető rendszer, illetve napi szellőzésre kiépített tető kupola vagy ablak szerkezetek:
· Bp. X. ker. Gyáli út 36. szociális épület lépcsőház, hő és füstelvezető motoros működésű ablakok 
· Bp. XV. ker. Méta u. - Besence u. sarok, SZUK, tetőbe épített hő és füst elvezető rendszer, illetve napi szellőztető kupolák, friss levegő utánpótlásra szolgáló homlokzati nyílászárók
· Bp. XVIII. ker. Károlyi Sándor u. 160, SZUK, tetőbe épített hő és füst elvezető rendszer, illetve napi szellőztető kupolák, friss levegő utánpótlásra szolgáló homlokzati nyílászárók
· Bp. X. ker. Ezüstfa u. 12. Nagyválogató épület tetőbe épített napi szellőztetésre használatos kupolák. 
· Bp. XV. ker, Mélyfúró u 10-12. Hulladékhasznosító Mű hő és füst elvezető zsalus szellőzők 
· Bp. XV. ker, Mélyfúró u 10-12. Hulladékhasznosító Mű 3 db BBF hő és füstelvezető 
· Bp. XV. ker, Mélyfúró u 10-12. Hulladékhasznosító Mű 1 db nitrogén elárasztó rendszer (aktív koksztartály védelme) 
· Bp. XV. ker, Károlyi Sándor u. Munkásszálló 2 db hő és füstelvezető kupola


[bookmark: _Toc501023011]Villamos berendezések erősáramú rendszerek karbantartása (Ingatlan üzemeltetési osztály):
· Az 1/b. sz. mellékletben szereplő telephelyek összes épületének erősáramú villamoshálózatainak üzemeltetése, karbantartása. Főelosztó és elosztószekrények karbantartása.
· Műhelyek, szervizüzemek erősáramú világítási és erőátviteli hálózatainak üzemeltetése, karbantartása.
· Informatikai hálózatok részére, fejlesztésnél, átalakításnál nyomvonal biztosítása. 
· Térvilágítási hálózatok üzemeltetése, karbantartása.
· Fogyasztói föld és légkábel hálózatok üzemeltetése, karbantartása.
· 0,4 KV-os kapcsolóterek üzemeltetése, karbantartása.
· fázis javító berendezések 
· szinti elosztók, villámvédelmi berendezések
· berendezések tisztítása, portalanítása, érintkezők tisztítása
· kapcsolók ellenőrzése, időszakos áramfelvétel mérése szükség szerint,
· hőkioldók, sorkapcsok, fi relék karbantartása a kidolgozandó karbantartási tervben meghatározott gyakorisággal. 
· Méretlen betápláló cellák éves karbantartása egyeztetve a szolgáltatokkal
· A 10 kV-os villamos hálózat és a hálózathoz tartozó berendezések üzemeltetése, karbantartása és hiba elhárítása nem a Vállalkozó feladata.
· Villamos biztonságtechnikai vizsgálatok mérések elvégzése jogszabályban meghatározott időszakonként (1-3-6 évente), jegyzőkönyvek elkészítése 4 pld-ban a vonatkozó szabványok és rendeletek figyelembevételével; illetve a jegyzőkönyvben felvett hiányosságok javítása.
Villamos biztonságtechnikai vizsgálatok
· Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata
· Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata
· Építmények villámvédelmi felülvizsgálata
Mérési pontok száma Társaságunk területén összesen: ~ 40.000 db.
Továbbá minden kisebb erősáramú beavatkozások után eseti - tekintet nélkül arra, hogy maga a munka átalánydíjas vagy eseti megrendelés alapján készült - mérések szükségesek, amelyek a villamos hálózatok ismételt feszültség alá helyezése előtt el kell végezni. 
· Szükséges még a vonatkozó rendeletek szabványok alapján, dokumentáltan a villamos kéziszerszámok, érintésvédelmi relék, menekülő útvonal jelzők, háztartási gépek időszakos ellenőrzése.

Az ingatlankataszter részeként elkészült helyiségfelmérő lapok az elektromos fogyasztókat tartalmazzák. A helyiségfelmérő lapok Nyertes Ajánlattevő részére átadásra kerülnek, de természetesen ennek aktualizálása továbbra is feladat.

Átalánydíj részét képzik az üzemeltetés, karbantartás során a beavatkozások miatt szükségessé váló villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok (érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálati, villámvédelemi, stb…) elvégzése - mérés és jegyzőkönyv készítés 4 pld-ban. 
Amennyiben nem beavatkozás vagy javítás miatt válik szükségessé a felülvizsgálat, úgy az eseti megrendelés keretén belül kerül megrendelésre a megadott egységárakon. 

[bookmark: _Toc501023012]Főelosztó és kapcsoló szekrények általános karbantartása:
· általános tisztítás, takarítás, portalanítás
· vázlat és kapcsolási rajzok, feliratok ellenőrzése, gondoskodás a mozgó alkatrészek kenéséről
· jelzőlámpák működésének ellenőrzése, cseréje szükség esetén
· földelés és szigetelés ellenállás ellenőrzése (érintésmentes pont hőmérsékletmérővel, vagy hő kamerával)
· az elvégzett tevékenységek mérések jegyzőkönyvezése
· fázisterhelés elvégzése, jegyzőkönyvezése
· kábelek rögzítésének ellenőrzése
· relé beállítások és működés ellenőrzése
· hiánylista készítése
[bookmark: _Toc501023013]Vészvilágítás általános karbantartása:
· világítás hálózat funkcionális ellenőrzése
· akkumulátorok ellenőrzése, szükség szerinti cseréje
· szükség szerinti izzó és fénycső csere
[bookmark: _Toc501023014]Diesel áramfejlesztő időszakos karbantartása (Alföldi utca): 
· tartalék áramforrásként funkcionáló áramfejlesztő időszakos karbantartása
[bookmark: _Toc501023015]Elektromos hálózat általános karbantartása:
· kapcsolók, dugaljak ellenőrzése
· világítás ellenőrzése, szükség szerinti izzó és fénycső csere
[bookmark: _Toc501023016]Térvilágítás általános karbantartása:
· térvilágítási vezetékek ellenőrzése, szükségszerinti javítása
· térvilágítási oszlopok állékonyságának biztosítása
· világítás ellenőrzése, szükség szerinti izzó csere
· Nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania állványzatot, emelő berendezést a térvilágítás ellenőrzéséhez, javításához.
[bookmark: _Toc501023017]Mérőórák ellenőrzése:
· elektromos, víz, gáz, hőmennyiségmérő órák ellenőrzése 
[bookmark: _Toc501023018]Neon reklám feliratok karbantartása
·  Bp. VIII. ker., Alföldi u. 7. sz. alatti irodaépület utcai homlokzatán lévő világító cég felirat karbantartása.
[bookmark: _Toc501023019]Épület és építmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos szakipari tevékenységek (Ingatlan üzemeltetési osztály):
Az Ajánlattevőnek az FKF Nonprofit Zrt. telephelyein lévő épületek, építmények tekintetében a megelőző jellegű karbantartásra kell helyezni a hangsúlyt. Ennek érdekében az elkészített karbantartási tervben megelőző, állagmegőrző munkákat is szerepeltetni kell. 
[bookmark: _Toc501023020]Javítások és karbantartási, fenntartási szakipari munkák:
· Kőműves, burkoló, lakatos, asztalos, festő, üveges és egyéb tetőfedői, ill. bádogos munkák elvégzése.
· Külső lépcsők, rámpák, nyitott színek, erkélyek, előtetők, padlásterek, kerítések, mechanikus kapuk funkciójának folyamatos fenntartása.
· Váratlan meghibásodások (csőtörés, kábelszakadás, zár csere) esetén a szükséges munkák elvégzése.
· Lapos tetők, ereszcsatornák ellenőrzése, takarítása, tisztítása évente 2 szer.
· Lapos és magas tetők javítása 
· Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, javítása
[bookmark: _Toc501023021]Lakatos szerkezetek:
· zárszerkezetek, kilincsek, kilincsgombok vizsgálata, javítása
· zárak zsanérok zsírozása, olajozása, beállítása
· ajtóbehúzók beállítása
· ütközők ellenőrzése, beállítása
[bookmark: _Toc501023022]Festés-tapétázás:
· festett felületek helyiségenkénti szemrevételezése, kisebb javítások elvégzése
· tapétázott felületek szemrevételezése, kisebb javítások elvégzése: 1.000 m2
· Évente 3.500 m2 fal és mennyezetfelület tisztasági festését is el kell végezni a telephelyeken összesen.
· Kerítések. lakatos szerkezetek mázolása: évente 2.000 m2 felület mázolása szükséges.

Az árképzésnél meghatározott mennyiségű munkák díját figyelembe kell venni.
[bookmark: _Toc501023023]Burkolatok:
· hideg-melegburkolatok szemrevételezése, kisebb javítások elvégzése/burkolatváltó ragasztása, feljött pvc ragasztása, sérült, törött burkoló lapok, illetve szennyezett szőnyegpadló cseréje.
[bookmark: _Toc501023024]Asztalos szerkezetek:
· ajtók, ablakok ellenőrzése, javítása, tömítések esetleges cseréje
[bookmark: _Toc501023025]Útburkolatok üzemeltetése, karbantartása (Ingatlan üzemeltetési osztály):
A telephelyek megfelelő működésének érdekében a közlekedést biztosító utak, járdák állapotát megfelelő szinten kell tartani. Ennek érdekében az alábbi munkákat kell elvégezni éves szinten a havi átalányár terhére:

· Telephelyen belüli járdák, belső utakon lévő kátyúk javítása
· 600 m2 aszfaltfelület javítása, kátyuzása
· 500 m2 betonfelület javítása, kátyuzása
· 500 m2 murva terítés javítása
· Pusztazámor Regionális Hulladék lerakóban összesen 5,5 km bekötő út az M7 autópálya és a lerakó között, illetve lerakó és Pusztazámor belterület között. 

Feladat az út üzemeltetési feladatainak az ellátása: burkolat fenntartás, festés, kátyúzás, táblázás, vezető oszlopok fenntartása, rendszeres útellenőri feladatok ellátása. 


[bookmark: _Toc501023026]Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata, javítása (Biztonsági Igazgatóság)
A karbantartás havi átalányár, javítás pedig eseti megrendelés alapján történik. 
[bookmark: _Toc501023027]Tűzoltó vízforrások
Érintett telephelyek és db számok:
	Telephely címe
	Tűzoltó vízforrás megnevezés és db-szám

	1027 Budapest, Erőd u. 3-5.
	3 db fali tűzcsap

	1037 Budapest, Csillaghegyi út 41.
	1 db föld feletti tűzcsap

	
	1 db föld alatti tűzcsap

	1037 Budapest, Testvérhegyi út 10/a.
	2 db föld feletti tűzcsap

	
	4 db fali tűzcsap

	
	1 db 50 m3 tüzivíz tároló

	1068 Budapest, Rippl Rónai u. 34-36.
	8 db fali tűzcsap

	1081 Budapest, Alföldi u. 7.
	1 db föld alatti tűzcsap

	
	10 db fali tűzcsap

	1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
	22 db föld feletti tűzcsap

	
	17 db fali tűzcsap

	1104 Budapest, Harmat u. 104.
	1 db föld feletti tűzcsap

	1106 Budapest, Ezüstfa u. 12.
	6 db fali tűzcsap

	1106 Budapest, Fehér köz 2.
	3 db föld feletti tűzcsap

	1115 Budapest, Bánk bán u. 8-10.
	1 db fali tűzcsap

	1151 Budapest, Károlyi S. u. 119-121.
	4 db föld feletti tűzcsap

	
	4 db föld alatti tűzcsap

	
	10 db fali tűzcsap

	1151 Budapest, Károlyi S. u. 166.
	5 db fali tűzcsap

	1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
	15 db föld feletti tűzcsap

	
	8 db föld alatti tűzcsap

	
	39 db fali tűzcsap

	
	1 db 230 m3 tüzivíz tároló

	1181 Budapest, Ipacsfa u. 14.
	3 db föld feletti tűzcsap

	
	2 db föld alatti tűzcsap

	1186 Budapest, Besence u. 1.
	2 db fali tűzcsap

	1211 Budapest, Szállító u. 2.
	4 db föld feletti tűzcsap

	
	6 db föld alatti tűzcsap

	
	14 db fali tűzcsap

	
	1 db 200 m3 tüzivíz tároló

	2039 Pusztazámor, Regionális Hulladékkezelő Központ
	5 db föld feletti tűzcsap

	
	1 db 300 m3 tüzivíz tároló

	2120 Dunakeszi, 2. sz. nem veszélyes hulladéklerakó
	1 db 200 m3 tüzivíz tároló


Elvégzendő feladatok:
Vonatkozó jogszabály: 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 266-275. §
Személyi feltétel: a tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát csak tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.
A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.
[bookmark: _Toc501023028]A fali, földalatti és föld feletti tűzcsapok és szerelvény szekrények éves felülvizsgálatának elvégzése, igazolása és tűzvédelmi üzemeltetési nyilvántartásban való rögzítése, igazolása.
Általános feladat:
268. § A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben
a) megvizsgálja
aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
ac) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
ad) a korrózió elleni védelem épségét,
b) elvégzi
ba) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és
bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.
Éves felülvizsgálat feladatai:
270. § (3) A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
a) a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,
b) a tömítések épségét, állapotát,
c) a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,
d) tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,
e) az elveszés elleni biztosítás meglétét,
f) a biztonsági ház, házak állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,
g) a kupakkapcsok levétele után a tűzcsapszelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét,
h) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
i) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát és
j) a víztelenítő rendszer működését.
(4) A föld alatti tűzcsapok féléves felülvizsgálatakor a 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi
a) a tűzcsap környezetének tisztítását,
b) a tűzcsapszekrény nyithatóságának ellenőrzését,
c) a tűzcsapszekrény kitisztítását,
d) a fejszerelvényt védő fedél vagy menetes záró- vagy védősapka állapotának és föld alatti tűzcsapkulccsal történő nyithatóságának ellenőrzését,
e) a ház és a szelep szivárgásának ellenőrzését,
f) a víztelenítő rendszer ellenőrzését és
g) a csatlakozó menet zsírozását.
(5) A föld alatti tűzcsapszekrények esetében a nyitott fedél nem akadályozhatja a tűzcsap működtetését.
(6) A föld alatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
a) csatlakozófej állapotát, illeszkedési próbával a menet épségét, a tömítő felület állapotát,
b) üzempróbával a tűzcsap működését,
c) a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,
d) a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát és
e) a víztelenítő rendszer működését.
(7) A falitűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.
271. § (1) A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik.
(2) A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik. A legalább félévenkénti felülvizsgálat a 268. §-ban meghatározott általános feladatokon túl kiterjed arra, hogy
a) a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait,
b) a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,
c) a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e,
d) a szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,
e) az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e,
f) a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és
g) van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon.
(3) A felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tárolt szerelvények, tartozékok és a szerelvényszekrény sérülésmentességét, a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlőket áthajtogatja, az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenőrzi a tömlő állapotát és a korrodált vagy sérült szerelvényről, tartozékról írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.
(4) Az éves teljes körű felülvizsgálat során a 268. §-ban meghatározott általános feladatokon és a (2)-(3) bekezdésekben előírt féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy
a) ellenőrzi
aa) a szerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények, tartozékok állapotát,
ab) a föld alatti vagy föld feletti tűzcsapkulcs vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelősségét és biztonságos használhatóságát gyakorlati próbával; a kulcsokon rendellenes deformáció, repedés nem megengedett,
ac) az állványcső működtethetőségét vagy az áttétkapocs állapotát és
ad) a sugárcső biztonságos és könnyű működtethetőségét,
b) elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken, tartozékokon a gyártó által előírt karbantartásokat.
[bookmark: _Toc501023029]A száraz felszálló vezetékek féléves felülvizsgálata és 5 évenkénti nyomáspróbájának elvégzése, igazolása és tűzvédelmi üzemeltetési nyilvántartásban való rögzítése, igazolása.
269. § (1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni.
(2) A száraztűzivízvezeték-rendszer féléves felülvizsgálata során a 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi
a) a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét,
b) a száraz felszállóvezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét,
c) a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,
d) az ajtók értelemszerű és megfelelő működését,
e) a szerelvények épségét, működtethetőségét,
f) a szekrényben a tűzcsap és a rászerelt „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,
g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és
h) a csővezeték légteleníthetőségét.
(4) A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy eltávolítja.
(5) A teljes száraztűzivízvezeték-rendszer nyomáspróbája 5 évenként vízzel történik, a próbanyomás értéke - a betápláló csonknál mérve - 1,5 MPa, a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett.
[bookmark: _Toc501023030]A tüzivíz tárolók féléves felülvizsgálata és 5 évenkénti teljes körű felülvizsgálatának elvégzése, igazolása és tűzvédelmi üzemeltetési nyilvántartásban való rögzítése, igazolása.
274. § (2) A féléves felülvizsgálat során a 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.
275. § (1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi
a) a víztároló tisztítását,
b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,
d) a fémszerkezetek festését és
e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.
(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,5 MPa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.


[bookmark: _Toc501023031]Tűzgátló ajtók felülvizsgálata, karbantartása és javítása (Biztonsági Igazgatóság)
A tűzgátló ajtók felülvizsgálatát 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásainak megfelelően kell elvégezni. A felülvizsgálat során a karbantartást és az esetlegesen tapasztalt hibák kijavítását az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásainak megfelelően az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg kell elvégezni.
A karbantartás havi átalányár, javítása pedig eseti megrendelés alapján történik. 
A felülvizsgálónak a tűzcsapok felülvizsgálatáról ellenőrzési nyilvántartási naplót kell vezetni, amelyben a felülvizsgálattal kapcsolatos bejegyzéseket is rögzítenie kell. A tűzvédelmi üzemeltetési naplónak tartalmaznia kell az ellenőrzést, felülvizsgálatot végző személy aláírását is. A feladat elvégzése a havi átalányár terhére történik.
A munkavégzésnek igazodnia kell a Társaság napi munkamenetéhez úgy, hogy a tevékenység a normál napi munka lehető legcsekélyebb mértékű zavarásával járjon.
A munka végzése során a munkahelyi élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása tekintetében az Ajánlatkérő telephelyére vonatkozó szabályok és előírások az irányadók.
A dokumentálások során a nyilvántartásokba a készülékek egyedi azonosítóját is rögzíteni kell és az így elkészített adatbázisokat telephelyenként excel táblázatos formátumban, az ellenőrzést követő 48 órán belül elektronikusan meg kell küldeni az FKF Nonprofit Zrt. részére.
	A megadott darabszámoktól + 10%-os eltérés megengedett.
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	2

	Bánk bán u.
	 
	 

	Csillaghegyi út
	 
	 

	Dunakeszi
	200
	 

	Ecseri út + tartalék/javítás
	 
	 

	Erőd u.
	 
	 

	Fehér köz
	 
	 

	Felhő u.
	 
	 

	Harmat u.
	 
	 

	HHM
	230
	60

	Ipacsfa u.
	 
	 

	Károlyi S. u.
	 
	 

	Pusztazámor
	300
	 

	Rippl Rónai u.
	 
	 

	Szállító u.
	200
	 

	Testvérhegyi út
	50
	 

	XVIII. SZÚK Méta – Besence u. 1.
	
	10

	XV. SZÚK Károlyi S. u. 166.
	
	8

	Nagyválogató Ezüstfa u.
	
	

	Összesen (db)
	5
	80


[bookmark: _Toc501023032]Tűzoltó készülékek ellenőrzése és felülvizsgálata (Biztonsági Igazgatóság)
A tűzoltó készülékek negyedéves, üzembentartói ellenőrzése (3 alkalom), szükség esetén az érintett tűzoltó készülékek alapkarbantartása.
A karbantartás havi átalányár, javítása pedig eseti megrendelés alapján történik. 
[bookmark: _Toc501023033]Tűzoltó készülékek
Elvégzendő feladatok:
Vonatkozó jogszabályok:
54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 263-265. §, valamint 19. és 20. melléklet
50/2011 (XII. 20.) BM rendelet 3-4. §, valamint 9. és 10. melléklet
Személyi feltétel:
263. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltó készülék üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.
A műszaki tartalom nem tartalmazza a tűzoltó készülékek közép- és teljeskörű karbantartásának feladatait, mivel azokat más szervezeti egység érvényes szerződése tartalmazza.
Tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzése – negyedéves ellenőrzés
264. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
a) az előírt készenléti helyen van-e,
b) rögzítése biztonságos-e,
c) látható-e,
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
e) használata nem ütközik-e akadályba,
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
i) karbantartása esedékes-e,
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.
(7) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
a) a létesítmény nevét és címét,
b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
265. § (1) A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.
(2) A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.
Tűzoltó készülékek alapkarbantartása
Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje
	A tűzoltó készülék típusa
	Alap
karbantartás1
	Közép
karbantartás2
	Teljes körű
karbantartás2
	A tűzoltó készülék élettartama4

	Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó
	1 év
	5 és 15 év
	10 év
	20 év

	Törőszeges porral oltó3
	1 év
	15 év
	10 év
	20 év

	Gázzal oltó
	1 év
	-
	10 év
	20 év

	Valamennyi szén-dioxiddal oltó
	1 év
	-
	10 év
	A vonatkozó műszaki követelmény szerint

	Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével)
	hat hónap
	-
	5 év
	20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig



1 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap
2 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap
3 Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket - újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz
4 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 265. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni
Tűzoltó készülékek alapkarbantartásának műveletei
	1
	A karbantartás tárgya
	1
	2
	3
	4
	5
	Az elvégzendő feladatok és tevékenységek

	2
	A biztonsági és jelzőszerelvények ellenőrzése:
	X
	X
	X
	X
	X
	A tűzoltó készülék működőképességének megállapítása érdekében ellenőrizni kell a biztonsági és a jelzőszerelvényeket.

	3
	A nyomásmérők ellenőrzése és átvizsgálása, a tűzoltó készülék üzemi nyomásának ellenőrzése:
	X
	X
	
	
	
	A nyomásmérők ellenőrzése során, ha nem működnek akadálymentesen, vagy ha a mért nyomásérték az előírttól eltér, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni. A hajtóanyag mennyiségét nyomásméréssel kell ellenőrizni.

	4
	A tűzoltó készülék külső
szemrevételezése
	X
	X
	X
	X
	X
	Meg kell vizsgálni, hogy a tűzoltó készülékek kifogástalan és biztonságos működését gátló korróziós hiba, horpadásos vagy domború deformáció vagy egyéb károsodás látható-e. Ha ilyenek találhatók, akkor a gyártó által megadottak szerint kell eljárni.

	5
	A szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék tömegellenőrzése:
	
	
	
	
	X
	A tűzoltó készülék tömegét le kell mérni, és ellenőrizni kell a palackba beütött értékkel. A szén-dioxid veszteség legfeljebb 10% lehet.

	6
	Az ürítő tömlő és lövőke ellenőrzése:
	X
	X
	X
	X
	X
	Ellenőrizni kell a tömlő és a lövőke állapotát, meg kell győződni arról, hogy használatra alkalmas, kifogástalan állapotban vannak.

	7
	A matrica ellenőrzése:
	X
	X
	X
	X
	X
	Ellenőrizni kell a matrica épségét, olvashatóságát és megfelelő tartalmát.

	8
	A vízzel és habbal oltó tűzoltó készülékek tartályainak kiürítése:
	
	
	X
	
	
	Az oltóanyagtöltetet egy tiszta edénybe kell kiönteni és a gyártó által megadottak szerint kell ellenőrizni, további használatra való alkalmasságát megvizsgálni.

	9
	A porral oltó tűzoltó készülék oltópor ellenőrzése:
	
	
	
	X
	
	Vizsgálni kell az idegen anyagok jelenlétét, a csomósodást és a rögképződést. A tűzoltó készülék forgatásával az oltóport fel kell lazítani, ügyelve arra, hogy az ne folyhasson ki. Ha a fenti felsorolt hibák valamelyike is látható, valamint nem válik folyóssá az oltópor vagy bármilyen elváltozás tapasztalható, azt ki kell selejtezni, majd a 4F. §-ban foglaltak szerint újra kell tölteni.

	10
	A tűzoltó készülék szerelvényeinek ellenőrzése:
	
	
	X
	X
	
	Szükség esetén levegő átfúvatással meg kell tisztítani a tűzoltó készülék szerelvényeit. Meg kell győződni arról, hogy a tömlő, a lövőke, a szűrő (ha van ilyen felszerelve), a felszállítócső és a töltőszelep hibátlan. Hiba esetén ki kell javítani, vagy cserélni kell azokat. Ellenőrizni kell a
működtető és ürítő szerelvényeket (ha van ilyen felszerelve). Meg kell tisztítani, fel kell újítani, vagy új szerelvénnyel kell pótolni, ha szükséges.

	11
	A működtető- és az elsütőfej- szerelvény ellenőrzése:
	
	X
	X
	X
	
	Ahol a működtető- és az elsütőfej-szerelvény kiszerelhető a töltet kibocsátása nélkül, meg kell tisztítani, és ellenőrizni kell a hibátlan működőképességet, valamint az alkatrészek épségét. A sérült elemeket cserélni kell.
A mozgó alkatrészeket és a csavarmeneteket a gyártó ajánlása szerinti kenőanyag alkalmazásával védeni kell.

	12
	A hajtóanyag-palack leszerelése:
	
	
	X
	X
	
	A rögzítő szerelvények meglazításával a hajtóanyagpalackot le kell szerelni.

	13
	A hajtóanyag-palack vizsgálata:
	
	
	X
	X
	
	A hajtóanyagpalackok kívülről szemrevételezni kell. A sérült hajtóanyagpalackok pótlásakor a gyártó előírásai szerint kell eljárni. A hajtóanyagpalack tömegét le kell mérni, és az értéket a hajtóanyagpalackon lévő beütéssel kell összehasonlítani. Ha a hajtóanyagpalackban az előírt értékhez képest 10%-kal nagyobb veszteség van, akkor a gyártó előírása szerint a hajtóanyagpalackot ki kell cserélni.
A nyomástartó edények nemzeti szabályozásai alkalmazhatók.

	14
	Az O-gyűrűk, alátétek cseréje:
	X
	X
	X
	X
	X
	A tömítőelemek ellenőrzésekor vagy cseréjekor a gyártó előírásai szerint kell eljárni. Ha a tömlő zárófóliás tömítőgyűrűvel van szerelve, azt minden esetben cserélni kell.

	15
	A vízzel, habbal oltó tűzoltó készülékek
tartályainak belső vizsgálata:
	
	
	X
	
	
	A műveletet világító segédeszközzel kell elvégezni.
Ellenőrizni kell a tartályok külső és belső bevonatának épségét és korróziómentességét. A sérült bevonatot fel kell újítani.

	16
	A porral oltó tűzoltó készülékek tartályainak vizsgálata:
	
	
	
	X
	
	A műveletet világító segédeszközzel kell elvégezni. Ellenőrizni kell a tartály korróziómentességét.

	17
	A vízzel, habbal oltók újratöltése:
	
	
	X
	
	
	A gyártó előírásait figyelembe véve az eredeti töltetet vissza kell tölteni, vagy újjal kell helyettesíteni.

	18
	A tűzoltó készülékek összeszerelése:
	X
	X
	X
	X
	X
	Az összeszerelést a gyártó előírásait figyelembe véve kell elvégezni. A véletlen működtetés megelőzése érdekében biztosító-szerelvényt kell alkalmazni. A tűzoltó készüléket egyedi azonosítására alkalmas plombafogóval fémzárolni, vagy azzal egyenértékű eljárást kell használni.

	19
	A karbantartást igazoló címke kitöltése:
	X
	X
	X
	X
	X
	Minden karbantartást jelölni kell a 4B. §-ban foglalt előírások szerint.


1. állandó nyomású vízzel, habbal, porral és gázzal oltók,
2. törőszeges, állandó nyomású porral oltók,
3. hajtóanyag palackos vízzel és habbal oltók,
4. hajtóanyag palackos porral oltók,
5. szén-dioxiddal oltók.

Tűzoltó készülékek nyilvántartása
	Helyszínek
	Tűzoltó készülékek

	
	Porraloltó kg
	Gázzaloltó kg

	
	
	MSZ 1040
	MSZ EN 3

	
	1
	2
	4
	6
	12
	50
	250
	2
	5
	20
	2
	5
	20

	Telephelyek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1027 Budapest, Erőd u. 3-5.
	 
	 
	 
	51
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	1037 Budapest, Csillaghegyi út 41.
	 
	3
	 
	101
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1037 Budapest, Testvérhegyi út 10/a.
	 
	1
	 
	173
	113
	3
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	 

	1068 Budapest, Rippl Rónai u. 34-36.
	1
	14
	 
	84
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	1081 Budapest, Alföldi u. 7.
	 
	 
	 
	48
	5
	 
	 
	4
	 
	 
	21
	1
	 

	1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
	3
	13
	6
	1002
	359
	10
	 
	11
	3
	4
	57
	4
	3

	1104 Budapest, Harmat u. 104.
	 
	 
	 
	14
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1106 Budapest, Ezüstfa u. 12.
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1106 Budapest, Fehér köz 2.
	 
	 
	 
	15
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1107 Budapest, Bihari u. 8/c.
	 
	 
	 
	15
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1115 Budapest, Bánk bán u. 8-10.
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	1151 Budapest, Károlyi S. u. 119-121.
	2
	12
	 
	258
	100
	6
	 
	 
	2
	 
	1
	1
	 

	1151 Budapest, Károlyi S. u. 166.
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
	 
	 
	 
	160
	56
	18
	1
	41
	23
	15
	30
	32
	 

	1181 Budapest, Ipacsfa u. 14.
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1186 Budapest, Besence u. 1.
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	1211 Budapest, Szállító u. 2.
	 
	13
	1
	289
	11
	7
	 
	4
	1
	 
	2
	 
	 

	2039 Pusztazámor hulladéklerakó
	 
	1
	 
	81
	10
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	8
	 

	2120 Dunakeszi hulladéklerakó
	 
	 
	1
	12
	4
	 
	 
	1
	1
	 
	1
	 
	 

	2300 Ráckeve, Göncöl tér 16.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2317 Szigetcsép, Barátság u. 30.
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4200 Hajdúszoboszló, Damjanich u. 56.
	 
	 
	 
	12
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8621 Zamárdi, Vécsey u. 56.
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	Szolgáltatási csoportok
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1024 Budapest, Kisrókus u. 9-11.
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1033 Budapest, Bécsi út 231.
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1042 Budapest, Király u. 11.
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1048 Budapest, Hajló u. 38.
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1056 Budapest, Belgrád rkp. 25.
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1062 Budapest, Podamaniczky u. 33.
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1068 Budapest, Rippl Rónai u. 34-36.
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1077 Budapest, Rottenbiller u. 44.
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1083 Budapest, Baross u. 111/b.
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1096 Budapest, Haller u. 84-86.
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1102 Budapest, Állomás u. 25.
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1111 Budapest, Bertalan L. u. 21.
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1123 Budapest, Avar u. 17.
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1131 Budapest, Balzac u. 8-10.
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1131 Budapest, Szent László u. 111.
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1148 Budapest, Adria sétány 2.
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1153 Budapest, Szerencs u. 13.
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1163 Budapest, Magyarvár u. 40.
	 
	 
	 
	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1182 Budapest, Üllői út 547.
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1195 Budapest, Batthyány u. 3.
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1201 Budapest, Tinódi u. 2.
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1215 Budapest, Csete Balázs u. 7.
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1222 Budapest, Tolcsva u. 7.
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hulladékudvar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1037 Budapest, Testvérhegyi út 10/a.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1141 Budapest, Zichy M. - Istvántelki sarok
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1089 Budapest, Sárkány u. 5.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1098 Budapest, Ecseri út 9.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1106 Budapest, Fehér köz 2.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1115 Budapest, Bánk bán u. 8.
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1131 Budapest, Tatai u. 96.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1144 Budapest, Füredi u. 72.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1157 Budapest, Zsókavár u. 65.
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1161 Budapest, Csömöri út 2-4.
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1173 Budapest, Gyökér köz 4.
	 
	 
	 
	2
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	1211 Budapest, Mansfeld P. u. 86.
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	1225 Budapest, Nagytétényi út 341-343.
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	Ecseri út
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pöttyös u.
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Határ út
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Helsinki út 32-33.
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tárcsás u.
	 
	 
	 
	1
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	1
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	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nagyvárad tér
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	Összesen (db)
	6
	57
	8
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	46
	1
	67
	32
	19
	119
	54
	3

	Tűzoltó készülékek
	3703
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Porraloltó
	3412
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gázzaloltó
	291
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc501023034]Játszóterekkel kapcsolatos feladatok
A Nyertes Ajánlatadó feladata játszókertek és szabadtéri játékeszközök karbantartása, időszakos ellenőrzése, felügyelete a 78/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően, ezen belül. 
A karbantartás havi átalányár, javítása pedig eseti megrendelés alapján történik. 
· ellenőrzési és karbantartási naplót vezet,
· az eszközöket rendszeresen szemrevételezéssel ellenőrzi,
· az ellenőrzések során a látható károkat, veszélyforrásokat és az egyes elemek sérüléseit meghatározza, az ütéscsillapító felületek szennyeződéseit feltárja,
· a játékfelületeken, esési felületeken, lengőelemeken és csúszófelületeken a szemrevételezéssel érzékelhető hibákat felderíti,
· a biztonsági területeket – ha szükséges – feltölteti (pl. csúszdák környékén),
· intézkedik a rendkívüli károk és törések azonnali megszüntetéséről, az eszközök előírásoknak való megfelelősége érdekében,
· operatív (negyedéves) ellenőrzést végez, melynek során felülvizsgálja az eszköz stabilitását és működőképességét, kiemelt figyelmet fordítva a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre, valamint a gyártói utasításokra,
· szükség esetén baleseti jegyzőkönyvet vesz fel (5. sz. melléklet),
· éves átfogó ellenőrzést végez (tavasszal), amikor vizsgálja a berendezések, alapozások és felületek üzembiztos állapotát, az eszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások, alkatrészcserék, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét.
Játszóterek:
	
	Játszóterek 
	Terület - m2

	1.
	Hajdúszoboszló, Damjanich u. 56.- üdülő
	

	2.
	Zamárdi-felső, Vécsey Károly u. 56.- üdülő
	

	3.
	Budapest XV. ker., Károlyi Sándor u. - szemléletformáló és újrahasznosítási kp.
	

	4.
	Budapest XVIII. ker., Méta utca - Besence u. - szemléletformáló és újrahasznosítási kp.
	

	
	ÖSSZESEN:
	





[bookmark: _Toc501023035]Ingatlankataszter karbantartása (Ingatlan Üzemeltetési osztály)
Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében, használatában lévő ingatlanokról nyilvántartást vezet, rendelkezik azok adatbázisával és tervrajzaival. 
Feladat ellátása havi általány ár terhére történik. 
A meglévő adatbázis Nyertes Ajánlatadó részére átadásra kerül.
A Nyertes Ajánlattevő minden egyes olyan beavatkozásról, amely szerkezeti, vagy statikai, vagy nyomvonal változással jár, digitális formában változási vázrajzot készít és átadja azt Ajánlatkérő részére szerkeszthető .dwg és pdf formátumban is. A változások nem csak az Ajánlattevő által végzett munkákra vonatkozik, így a változások egy részét FKF Nonprofit Zrt. által adott információk alapján - beruházás, adás-vétel miatt - is végzi. A feladat elvégzése a havi átalányár terhére történik.
· Az üzemeltetett létesítményekben történt változásokról az ingatlankataszterbe illeszthető építészeti, szerkezeti, illetve, gépészeti, elektromos és közműhálózati (nyomvonal) rajzok készítése (.pdf, .dwg-ben, .pla formátumban) 

Az épületekről, építményekről, telephelyekről műszaki tervek pdf, dwg.formátumban és papíralapon rendelkezésre állnak; Nyertes Ajánlattevő részére a szerződéskötést követően átadásra kerülnek.
[bookmark: _Toc501023036]Felmérési, megvalósulási terv tartalma: 
· Alaprajz: Adott épület külső és belső teherhordó szerkezetei, válaszfalai, nyílászárók, lépcsők, felvonók, beépített bútorok, vizesblokkok, stb.
· Metszet: Adott épület egészének elmetszése egy vagy több jellemző függőleges sík mentén, a falak, födémek, nyílászárók, lépcsők, stb. ábrázolásával.
· Homlokzat: Adott épület külső határoló síkjainak nézete, nyílászárókkal, tető és egyéb homlokzati elemek anyagszerű ábrázolásával.
· Helyszínrajz: Adott ingatlan esetén a telek fizikai határvonala, az épületkontúrok és a tetők ábrázolásával, továbbá minden egyéb fixen épített tereptárgy és a 20cm-nél nagyobb átmérőjű fák, burkolt és növényzettel fedett területek ábrázolásával.
· Gépészeti végberendezések: Adott épület szintenkénti gépészeti végberendezései helyének szimbolikus ábrázolása (pl.: fűtőtestek, kazánok, mosdók, wc-k, stb.)
· Elektromos végberendezések: Adott épület szintenkénti elektromos végberendezései helyének szimbolikus ábrázolása (pl.: kapcsolók, dugaljak, lámpák, kapcsoló szekrények, stb.)
· Közmű-genplánok: a területen lévő valamennyi közmű- és elektromos vezeték nyomvonalának, átmérőjének vagy teljesítményének, illetve műtárgyainak jelölése.
· Összesítő excel táblázat (telek,- épület,- helyiségfelmérő lapok): minta lapok alapján


[bookmark: _Toc501023037]Ingatlankataszter felépítése (minimális tartalom):
· Telephelyek
· Kiemelt telephely
· Kirendeltség
· Hulladékudvar
· Hulladéklerakó
· Üdülő
· Aluljáró
· Szolgálati lakás
· PDF és DWG fájlok
· Helyszínrajz
· Alaprajz
· Metszet
· Homlokzat
· Közmű 
· Excel lapok
· Telekfelmérő
· Épületfelmérő
· Helyiségfelmérő
· Egyebek
· Tulajdoni lap
· Térképmásolat
· Fényképek
[bookmark: _Toc501023038]FM rendszer használata (Ingatlan Üzemeltetési osztály)
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által működtetett FM szoftvert kell használnia az üzemeltetési feladatok szervezéséhez. 
[bookmark: _Toc501023039]Eseti mérnöki tevékenység 
Az üzemeltetési és karbantartási, illetve javítási munkákhoz kapcsoltan a jogszabályi, szakhatósági és egyéb műszaki előírások alapján előfordulhat kapcsolt tevékenységként mérnök szakember alkalmazásának, bevonásának szükségessége. Ennek megfelelően a karbantartással, hibajavítással kapcsolatos tervezői, szakértői feladatok ellátására Ajánlattevőnek általános, egységes mérnökóradíjat kell megadnia, amit az ajánlatában kell szerepeltetnie. 

A feladatok nem terjednek ki az Ajánlati Felhívásban részletezett feladatokhoz közvetlenül nem kapcsolódó mérnöki, szakértői tevékenységekre, felmérésekre, szakvélemények és tervek készítésére.
A feladat ellátása eseti megrendelés alapján történik. 
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